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ムを評価するために、CFD 解析の結果から直接捕集率(Direct Capture Efficiency:以降、DCE と記す)16)を算定し
フードの捕集性状を評価する。居住域(作業域)の換気性状は居住域を対象とした有効換気容積(Effective 



































有効換気量ሺVሻሾ݉ଷ/hሿ ൌ 定数ሺNሻ ൈ理論排ガス量ሺKሻ ൈ	燃料消費量(Q) 
理論排ガス量(K)：0.93m3/(kW･h) 都市ガス･LP ガス 
 
定数：40 定数：30 定数：20 
 
V=40KQ V=30KQ V=20KQ 
(a) 排気フードのない場合 (b) 排気フードⅠ型の場合 (c) 排気フードⅡ型の場合 
(一定の基準寸法を満たすフード)










に排気フードの面風速 0.3m/s を乗じて算出する。フード面風速 0.3m/s は、 1982 年 ASHRAE 
Handbook(Applications)の最低基準の数値をもとに用いられているが、現在の ASHRAE では削除されている。 
 
有効換気量ሺVሻሾ݉ଷ/hሿ ൌ 3,600 ൈ排気フードの面風速ሺ0.30ሻ ൈ排気フードの投影面積ሺܣሻ 
 






位時間あたりの厨房容積の 20 回分を最低限換気する必要がある、 
 
【ガス厨房】 
有効換気量ሺVሻሾ݉ଷ/hሿ ൌ 換気回数൫40回/h൯ ൈ厨房の室容積ሺ ோܸሻ 
 
【電化厨房】 
有効換気量ሺVሻሾ݉ଷ/hሿ ൌ 換気回数൫20回/h൯ ൈ厨房の室容積ሺ ோܸሻ 
 
  







いて、温度 17～28℃、湿度 40～70％Rh の範囲で定められている。食品衛生法では、温度 25℃以下、湿度 80％
以下とされているものの測定位置などに関する規定はない。一方、ドイツ技術者協会(VDI 2052) 10)では、温
度 18～26℃、湿度 30～80％Rh の範囲で、温度・湿度の測定位置を床上 0.75m と定めている。図 1.3 に空気線
図における温熱環境基準のエリアを示す。 
 
図 1.3 空気線図上での温熱環境基準 
  









tnw: 自然湿球温度[℃], 0.3tg: 黒球温度 [℃] 
 
熱中症による健康影響がある作業環境での有用な温熱環境指標である。厚生労働省労働基準局から「基安
発第 0729001 号：熱中症の予防対策における WBGT の活用について(平成 17 年 7 月)」の通達が出されている。
WBGT の基準値としては、代謝レベル、熱への順化の状況、気流に応じて表 1.1 のように細かく分けられて
いる。 
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図 1.4 仮装境界での汚染質収支 
 






























業務用厨房における置換換気･空調方式の既往の研究としては、Kosonen ら 24)や Livchak ら 25)が実験と CFD
解析により置換換気方式の有効性などを示している。ただし、これらの研究では調理者の動きに伴う擾乱の影













































































































 小規模厨房(ファミレス店舗)を対象 中規模厨房(社員食堂)を対象 
第 1 章 序論 
 外食産業の現状と業務用厨房における温熱環境、換気･空調方式の課題 
 研究目的 
第 2 章  
ガス厨房における天井給気型置換換気・空調方式の有効性の検討 
・ 壁面の吹出し口と天井給気型置換換気･空調方式による比較検討 
・ 局所空調方式(VHS, パンカルーバ)と天井給気型置換換気･空調による比較検討 
・ 3 種のレストラン厨房における CFD 解析による比較検討 
・ フード捕集性状を DCE、居住域の換気性状を EVV による換気効率指標にて評価検討 





・ 人体擾乱による影響を Nordtest method VVS-088 と同様に発生させ検討 
第 4 章 小規模電化厨房への天井給気型 
置換換気･空調方式の適用の検討 








第 5 章 中規模電化厨房への天井給気型 
置換換気･空調方式の適用の検討 










第 6 章 総括 
 全体のまとめ、今後の課題 









(2) Nordtest Method(擾乱発生装置) 
北欧で定められた業務用厨房内の排気フードの捕集性能試験の技術基準である。厨房機器の前に幅 0.5m×
高さ 1.0m のパネルを速度 0.5m/s で 1.0m 間を移動させることにより人体擾乱を模擬する。 
 
 
図 1.5 Nordtest Method の概念図 
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い。一方、CFD 解析では、フードの捕集性状を直接捕集率(Direct Capture Efficiency: 以降 DCE)3)により評価
することができる。換気性状は居住域を対象とした有効換気容積(Effective Ventilated Volume: 以降 EVV)4)に
て評価することができる。完全混合状態と同等以上に換気されている容積を EVV と呼ぶ。EVV は、空気齢･





について検討する。さらに、文献 5 より抜粋した設計図案より洋食･和食･中華の 3 種のレストランの厨房を
モデル化し、対流と放射を連成した CFD 解析を行ない、気流･温度分布などの比較･検討を行なう。フードの













































































































厨房換気量 150～11,700m3/h (1.4～108kQ) 













kQ : 理論燃焼ガス消費量[m3/h] 
Q : 燃料消費量[kW] 















フード A 820mm×1,500mm×600mmH 
フード B 820mm×1,500mm×600mmH 
(5) 厨房機器のガス消費量 
フード A 
ガスコンロ 29.7kW(大: 12.8kW×2、小: 4.1kW) 
フライヤ 10.5kW 
フード B スチコン 27.9kW(スチームコンベクションオーブン) 
(6) その他 
・実験の実施期間は、2002 年 10 月 7 日(月)～11 月 6 日(木) 
・フード排気風量が 1,800m3/h の実験ではフード A のみ使用する。2,800m3/h の実験ではフード A･フード B
を使用し、中央の仕切りを取り外す。 
・試験室と隣室の差圧が 0 になるように給気量を調整する。 
・ガスコンロの上の鍋 3 つとフライヤの直上でトレーサガス(SF6)を発生させた。排気濃度の値を 100 とし、
作業域の 16 点の値を無次元化した。 
・照明の合計消費量は、256W(蛍光灯 8 本)とする。壁面上部に設置する。 
 
(a) 壁面吹出し口(ケース A) (b) 天井吹出し口(ケース B) 


















実験ケースを表 2.2 に示す。フード排気風量 7)として、1,800m3/h(フード面風速: 0.41m/s)と 2,800m3/h(フー
ド面風速: 0.31m/s)の 2 条件とする。フード排気風量は、フード面風速(0.3m/s 以上)、ガス消費量に基づく必要
換気量(40kQ 以上)の両者を満足する値として設定した。厨房機器発熱量としてガスコンロとフライヤを稼働
させた 40.2kW と、ガスコンロとフライヤに加えてスチームコンベクションオーブン(以降 スチコンと記す)
を稼働させた 68.1kW の 2 条件、調理作業の擾乱が無・有の 2 条件、空調吹出し温度として 22.0℃と 23.5℃の
2 条件を想定した。空調消費エネルギーは、空調空気と外気とのエンタルピー差と換気量から算出する。外
気条件は、温度 30℃、湿度 60Rh％、比エンタルピー71.4kJ/kg(DA)と想定した。合計 8 ケースの実験を行った。
測定･実施項目を表 2.3 に、計測機器類を表 2.4 に示す。 
 




























68.1 22.0 13.9 













68.1 22.0 13.9 
Case 2-3-d 有 
表 2.3 測定･実施項目 
測定･実施項目 測定実施方法 
空間温湿度分布 熱電対、小型温湿度計を用い、計 90 点を 1 分毎に計測 
ガスコンロ上のプリューム温度 熱電対をグリッド状(10×5cm、10×8 ポイント)にし、1 分毎に計測 
空間内濃度分布 トレーサガス(SF6)を用い、空間内濃度を計 18 点測定 
風速 
キャノピー境界面 3 次元超音波風速計にて測定 












表 2.4 計測機器 
種類 計測機器 備考 
温度計測 




温湿度計 おんどとり RH TR-72 ティアンドデイ 
トレーサガス(SF6)計測 
FLOW CONTROL UNIT 
MC-10A 
コフロック 
Multipoint Sampler and Doser 
Type1303 INNOVA 




ULTRASONIC ANEMOMETER  
MODEL WA-390 
カイジョー電機 
表面温度 Neo Thermo TVS-600 日本アビオニクス 
可視化 
漏煙試験用発煙片 昭和金属工業 
ポータースモーク PS-2001 ダイニチ工業 
 
  









調理作業を想定した人体の擾乱有りのケースでは、図 2.2 に示すように厨房機器近くの作業台周囲を 1 往
復あたり 10 秒間(歩行速度: 約 0.5m/s)で 2 人が周回した。 
実験結果は、室内温度がほぼ定常状態に至るのを確認した後に、負荷を保った状態で、ガスコンロ上の 3
つの鍋とフライヤ直上よりトレーサガス(SF6)を発生させ、1 時間測定した値を用いた。また、トレーサガス
(SF6)の発生状況を写真 2.2 に示す。 
 
 
図 2.2 調理作業を想定した人体の擾乱 
 
(a) ガスコンロ上 (b) フライヤ上 

























(1) フード排気風量 1,800m3/h、発熱量 40.2kW、給気温度 22.0℃の場合(図 2.3 参照) 
Case 1-1(図 2.3(a))は温度成層が顕著であり、フード下端にあたる FL+1,800 付近より上部で温度が高く、ト
レーサガス濃度も温度分布に対応している。このような温度成層はガスコンロからの熱上昇流の一部がフー
ドから漏出したことや放射によりフードや壁面が温められることで、対流熱伝達により空気へと伝わったこ
とによるものと思われる。一方、Case 2-1(図 2.3(b))は Case 1-1 同様、ガスコンロからの熱上昇流の一部がフ
ードから漏出したことにより、FL+1,800 付近から天井にかけて温度がやや高くなっている。濃度分布は空間
上部では Case 1-1 と同様に高い値となっているが、FL+1,100 以下の領域では一様に高い濃度分布となってい
る。これは、フードから漏出したトレーサガスが天井付近の空間で天井からの給気と混合することによるも
のと思われる。実験室内の気流性状は、吹出し口からのゆっくりとした空調気流が床面に沿ってフード側へ
と移動し、温度成層を形成する様子が Case 1-1、2-1 ともに可視化実験により確認されている。 
 
(a) Case 1-1 壁面置換換気方式 
(壁面吹出し口) 
(b) Case 2-1 天井置換換気方式 
(天井吹出し口) 
図 2.3 1,800m3/h、40.2kW、22.0℃時の空間温度･濃度 
 
(2) フード排気風量 2,800m3/h、発熱量 40.2kW、給気温度 23.5℃の場合(図 2.4 参照) 
Case 1-2、B-2(図 2.4)の空調消費エネルギーは、Case 1-1、2-1(図 2.3)と同じである。すなわち、給気温度を





(a) Case 1-2 壁面置換換気方式 
(壁面吹出し口) 
(b) Case 2-2 天井置換換気方式 
(天井吹出し口) 





































































































空間濃度 グローブ温度 トレーサガス(SF )無次元化濃度[-]*.* 6




(3) フード排気風量 2,800m3/h、発熱量 68.1kW、給気温度 22.0℃の場合(図 2.5 参照) 
Case 1-3(図 2.5)はフード側の天井付近の一部に 30℃程度の領域が見られた以外は高温の領域は無く、温度成
層も Case 1-1 に比べ顕著でない。また、空間濃度も低く、良好な環境であることが分かる。一方、Case 2-3(図
2.5(b))は Case 1-3 と同様にフード側の天井付近の一部に高温の領域が見られた以外は高温の領域は無い。ま
た、空間濃度も低く、ほぼ良好な環境であることが分かる。この Case 1-3、B-3 ではガスコンロのほかにスチ
コンが稼動しているが、この厨房機器からの燃焼排ガスはフード下端近くで、排出されるような機構になっ
ているため、フードの捕集効率が極めて高い。このため Case 1-1、2-1 に比べ温熱環境が良好である。 
 
(a) Case 1-3 壁面置換換気方式 
(壁面吹出し口) 
(b) Case 2-3 天井置換換気方式 
(天井吹出し口) 
図 2.5 2,800m3/h、68.1kW、22.0℃時の空間温度･濃度 
 
(4) フード排気風量 2,800m3/h、発熱量 68.1kW、給気温度 22.0℃、擾乱有りの場合(図 2.6 参照) 









(a) Case 1-3-d 壁面置換換気方式 
(壁面吹出し口) 
(b) Case 2-3-d 天井置換換気方式 
(天井吹出し口) 




































































































空間濃度 グローブ温度 トレーサガス(SF )無次元化濃度[-]*.* 6




2.2.3 CFD 解析概要 
(1) 解析モデルなど 
実験を行った業務用厨房を図 2.7 に示すようにモデル化し解析する。検討する計算モデルのシステム概念
図を図 2.8 に示す。実験で用いた半円筒状の吹出し口を CFD 解析でできるだけ再現するため、図 2.9 に示す
ように壁面吹出し口では 11 個の直方体を並べ、23 面(総面積 4.50m2)より低風速にて吹出すモデルとする。ま
た、天井吹出し口においては、7 個の直方体を並べ、15 面(総面積 3.84m2)より低風速にて吹出すモデルとし、
それぞれ風速が一様に吹出しているものと想定した。 
表 2.5 に解析条件を、表 2.6 に給･排気条件を示す。CFD 解析には、標準 k-εモデルを用い、温度場は放射
と対流の連成解析を行う。内部発熱は、実験において鍋等で沸騰･蒸散する水分量を測定しており、これから
潜熱量を求めた。今回の CFD 解析における発熱量は、実験でのガス発熱量から潜熱量を差し引いた顕熱量を
与えている。ここでは、ガスコンロの炎のモデル化などはおこなっていない。分割図を図 2.10 に示す。 
 
(a) 平面図 (b) 断面図 
図 2.7 解析モデル                 単位[mm] 
  
(a) Case A 壁面置換換気方式 (b) Case B 天井置換換気方式 
      
(c) Case C 天井置換換気方式 (d) Case D 天井置換換気方式 


















































































































(a) 壁面吹出し口(Case A) (b) 天井吹出し口(Case B, C, D) 
図 2.9 吹出し口モデル 
表 2.5 解析条件等 
解析領域(X･Y･Z) 7.55m×3.50m×3.45m 
メッシュ分割 
Case A：113(X)×65(Y)×62(Z)＝455,390 メッシュ 
Case B, C, D：103(X)×65(Y)×61(Z)＝408,395 メッシュ 
ソフト ソフトウェアクレイドル STREAM Ver. 3.12 
乱流モデル 標準 k-εモデル 
内部発熱 
調理器具：24,120W 
  ガスコンロ 17,820W 
   a: 7.68kW, b: 2.46kW, c: 7.68kW 
  フライヤ  d: 6,300W 









  qcv(i)=-αc(ΘW(i)-Θ1(i)) 
  αc(対流熱伝達率)は全壁面で 4.65W/(m
2･K)、ガスコンロ・フライヤ 
で 18.6 W/(m2･K) 
  Θ1(i)は流体第 1 セル温度℃ 
 qR(i) ：壁面要素(i)での放射熱伝達量 
  qR(i)=-4Tm
3･σ･εiΣBij(ΘW(i)-ΘW(j)) 
  Tm は平均絶対温度(300K)、Bij は Gebhart の吸収係数、σはステファン-
ボルツマン定数、εiは i 面の放射率(全壁面で 0.9) 
表 2.6 給･排気条件 
 Case A Case B Case C Case D 
給気口 
風量 1,800m3/h 2,000m3/h 










風量 180m3/h 200m3/h 






























(a-1) XY 水平断面 (a-2) XZ 鉛直断面 
(a) Case A 
(b-1) XY 水平断面 (b-2) XZ 鉛直断面 
 (b) Case B 
(c-1) XY 水平断面 (c-2) XZ 鉛直断面 
 (c) Case C, D 




(Case A :実験での Case 1-1 に対応)、吹出し口を天井に設置したモデル(Case B :実験での Case 2-1 に対応)であ
る。また、Case B の実験結果において天井付近に熱溜りが見られたため、その熱溜り部を小さくするために
天井に排気口を想定し、厨房の換気量を 1,800m3/h と変えずにフードでの排気風量を 1,620m3/h、天井排気口
での排気風量を 180m3/h としたモデル(Case C)、排気フードの排気風量を 1,800m3/h と変えずに、厨房の換気
量を 2,000m3/h、天井排気口での排気風量を 200m3/h としたモデル(Case D)を想定する(図 2.8)。 
表 2.7 解析ケース 
 Case A Case B Case C Case D 
換気方式 置換換気 
吹出し口 壁面 天井 
排気口 フード フード + 天井 
  




2.2.4 CFD 解析結果と考察 
(1) 実験結果と CFD 解析結果との比較 
実験では Case 1-1(図 2.3(a))は、FL+1,800mm 付近より上部で温度が高く、また SF6濃度も高い。Case 2-1(図
2.3(b))は、ガスコンロの前と FL+2,400mm 付近から天井にかけて温度が高くなっている。 
CFD 解析による厨房内の気流分布を見ると天井吹出し口の Case B(図 2.11(b))は、壁面吹出し口の Case A(図
2.11(a))に比べて気流速度の高い部分が見られた。これは Case B では、給気風速が Case A に比べてやや高い
ことや天井吹出し口からの空調気流が壁面に沿うように床面に到達していることにより、気流速度の高い箇
所で 0.5m/s 程度となっている。また、Case B の天井吹出し口から吹出された空調気流が壁面に沿って流れる
状況は、可視化実験でも確認されており、実験と対応している。さらに、床面を沿う空調気流がシンク周囲
に沿って流れている様子が Case A、B において確認できる。温度分布に関しては Case A(図 2.12(a))、Case B(図
2.12(b))の両ケースとも温度成層が見られた。Case A では、空調気流が居住域下部にもぐり込んでおり、
FL+500mm 付近で約 24℃となり、天井付近では 35℃以上の領域も見られた。Case A では厨房内居住域で吹




Case B(図 2.12(b))では、床面近傍 FL+500mm で 26～28℃となっており、居住域 FL+1,100mm 付近では 30℃
前後になっているのが分かる。FL+1,800mm より天井付近では、35℃以上となっている部分が Case A(図
2.12(a))より多く見られた。Case B では天井付近に滞留した熱溜りが、天井吹出し口からの空調空気と混合し
てしまう割合が、Case A に比べて若干多いために、Case B の温度分布が高くなったものと思われる。 
Case A(図 2.12(a))では実験結果と CFD 解析結果がほぼ同様の温度分布を示している。一方、Case B では、









     (a) Case A 壁面置換換気方式  (b) Case B 天井置換換気方式  
図 2.11 CFD 解析結果 気流分布 
 
(a) Case A 壁面置換換気方式 (b) Case B 天井置換換気方式 










































































の業務用厨房へ適用を意図している Case B の天井吹出し口について、居住域側の天井に別途設けた排気口に
よる上部熱気を排除する場合を検討する。 
天井排気口の風量は、フード排気風量の 10％程度と想定する。Case C は厨房の換気量を 1,800m3/h と変え
ずにフードでの排気風量を 1,620m3/h、天井排気口での排気風量を 180m3/h とした。Case D では、排気フード
の排気風量を 1,800m3/h と変えずに、厨房の換気量を 2,000m3/h、天井排気口での排気風量を 200m3/h とした。 
気流分布は、Case C(図 2.13(a))、Case D(図 2.13(b))ともに Case B(図 2.11(b))と同様であった。 
温度分布は、フードでの排気風量が少なくなった Case D(図 2.14(a))では、放射熱伝達の影響や調理機器か
ら発生した熱上昇流の一部がフードで捕集されずに、居住域へ漏出する割合が多くなり、厨房内の温度分布
は、Case B(図 2.12(b))とほぼ変わらない結果となった。これに対し、フードでの排気風量を変えずに給気量を
増やした Case D(図 2.14(b))では、FL+500mm 付近で 25℃、FL+1,800mm 付近でも 28℃となり、天井に停滞し
た熱溜りを天井排気口によって取り除くことができる。このことから、天井に排気口を設置することは、居
住域の温熱環境や空気環境を良好にする改善案の 1 つであるといえる。 















図 2.13 CFD 解析結果 気流分布 
 










































































(3) DCE と EVV の算定結果 
DCE と EVV の算定結果を表 2.8 に示す。DCE は、図 2.1、図 2.15 に示すフードキャノピーの境界面とフー
ド中央部にある仕切り板の下面を仮想境界面とし、物質収支により DCE を算出する。EVV は、フードキャ
ノピーを除く領域とフードキャノピーと空間 FL+1.8m より上部の空間を除く領域を対象として算出する。
DCE の値は、全ケースにおいて 100％となり、調理機器上から発生させた汚染質は、居住域へ漏出しないこ
とが分かる。実験における Case 1-1(図 2.3(a))、2-1(図 2.3(b))では居住域にトレーサガス(SF6)が漏出していた








様の結果となった。各ケースにおいて EVV の値に差がみられなかったのは、換気回数が多いことにもよる。 
表 2.8 DCE と EVV の算定結果 
換気効率指標 Case A Case B Case C Case D 
DCE(直接捕集率) 100% 100% 100% 100% 
EVV(有効換気容積) 58% 58% 58% 59% 
 
  





























(a) 天井吹出し口 (b) VHS (c) パンカルーバ 






















































































kQ : 理論燃焼ガス消費量[m3/h] 
Q : 燃料消費量[kW] 






吹出面風速: 0.20m/s (1,800m3/h)、0.31m/s (2,800m3/h) 
局所空調方式 
(VHS、パンカルーバ型吹出し口) 
VHS 0.30m×0.30m、吹出面風速: 0.92m/s (1,800m3/h) 
パンカルーバ PK-CH #14 アルミ製、吹出面風速: 5.90m/s (1,800m3/h)
(3) フードサイズ 
フード A 1.10m×1.40m×0.82mH 
フード B 1.10m×1.40m×0.82mH 
(4) 厨房機器のガス消費量 
フード A 
ガスコンロ 29.7kW(大: 12.8kW×2、小: 4.1kW) 
フライヤ 10.5kW 
フード B スチコン 27.9kW 
(5) その他 
・実験の実施期間は、2003 年 10 月 15 日(水)～11 月 28 日(金) 
・試験室と隣室の差圧が 0 になるように給気量を調整する。 
・フード排気量が 1,800m3/h の実験ではフード A のみを使用する。2,800m3/h の実験ではフード A､フード B
の両方を使用し、フード A、B 間の仕切りを取り外す。 
・空調消費エネルギーは、空調空気と外気とのエンタルピー差と換気量から算出する。外気条件は、温度 
30℃、相対湿度 60％、比エンタルピー71.4kJ/kg(DA)とした。 
･ ガスコンロの上の鍋 3 つとフライヤの直上でトレーサガスとして SF6を放出した。排気濃度の値を 100 と
し、居住域の 9 点、給気ダクトの 1 点および排気ダクトの 2 点の値を無次元化した。 
･ 照明の合計消費量は 256W(32W 蛍光灯 8 本)とする。壁面上部に設置する。 
･ 実験時は前日から 24 時間空調を行ない、躯体蓄熱の影響を最小限になるようにした。 
･ PMV(Predicted Mean Vote)の算出条件は代謝量 2.0met、着衣量 0.5clo とし、ケース B の測定点①での風速
は実測値 1.51m/s とし、他測定点の風速は 0.05m/s とした。 
 
  





実験ケースを表 2.10 に示す。フード排気風量 6)として、1,800m3/h(フード面風速: 0.41m/s)と 2,800m3/h(フー
ド面風速: 0.31m/s) の 2 条件、厨房機器発熱量としてガスコンロとフライヤを稼働させた 40.2kW と、ガスコ
ンロとフライヤに加えてスチコンを稼働させた 68.1kW の 2 条件、調理作業に伴う人体による擾乱は無い状態
で、空調吹出し温度は 16℃に設定し、合計 3 ケースの実験を行なった。測定･実施項目を表 2.11 に、計測機





























16 80 19.4 




1,800 40.2 16 80 19.4 
表 2.11 測定･実施項目 
測定･実施項目 測定･実施方法 
空間温湿度分布 熱電対･無線式小型温湿度計を用い、1 分毎に計測。 
ガスコンロ上のプル－ム温度 
熱電対により 80 点(1 格子が 10cm×5cm のグリッドの交点で測定、
10×8 ポイント)を 1 分毎に計測。 
空間内濃度分布 トレーサガス(SF6)を用い、空間内濃度を計 9 点測定。 
風速 













表 2.12 計測機器 
種類 計測機器 備考 
温度 
CADAC2 MODEL9220A、9200A 江藤電気 
グローブサーモメータ 吉野計測 
温湿度 おんどとり RTR-51、RTR-57C ティアンドデイ 
トレーサガス 
(SF6)濃度 
FLOW CONTROL UNIT MA-10A コフロック 
Multipoint Sampler and Doser Type1303 INNOVA 
Brüel & kjær Single-gas MoniterType3425 
キャノピー 
境界面風速 
ULTRASONIC ANEMOMETER  
MODEL WA-390 
カイジョ－電機 
吹出し口風速 クリモマスター風速計 KANOMAX 
表面温度 Neo Thermo TVS-600 日本アビオニクス 
蒸発量(潜熱) 
流量センサ IR-OPFLOW サヤマ 
トレーディング 流量表示器 SP562 
可視化 
Laser Emission GLG-3262 NEC 
Ion Laser Power Supply GLS-3260J NEC 
漏煙試験用発煙片 昭和金属工業 
ポータースモーク PS-2001 ダイニチ工業 
 
2.3.2 実験結果および考察 
(1) 空調方式による比較(図 2.16(a)、図 2.16(b)、表 2.13) 
実験結果表示断面を図 2.15(a)中の矢印で示す。空間平均温度は、図 2.15(a)で示す測定位置①～⑩までの 10
測定点を FL 高さ(測定高さ)別に平均化した数値である。各ケースの温度分布は、T 型熱電対により測定した
50 点(X 方向 10 点、Z 方向 5 点)の空間温度を等高線図で示し、各ケースの濃度分布を比較するために、空間
濃度値を完全混合濃度で無次元化した値を示す。FL+1.1m での PMV 算出値を示す。Case 3-1 の空間温度は、
表 2.13 に示す FL 高さ別の空間平均温度からもわかるように Case 2-1 に比べて 1～2℃低くなっている。Case 
4-1 では、Case3-1 に比べ SF6のフードからの漏出量が多く、パンカルーバからの高風速給気の影響により、
フードから熱上昇流が漏れていると考えられる。可視化実験においても Case 4-1 で熱上昇流の漏出を確認し
た。また、Case 4-1 のレンジ近傍では、パンカルーバにより気流速度が高く、これを PMV の算定の際に与え
ると PMVは+0.5となった。他の点では同じ気流速度を想定しており、Case 3-1のレンジ近傍では+2.1となる。
絶対湿度においても Case 4-1 は Case 3-1 に比べてやや高い。コンロ近傍の PMV は、Case 4-1 の局所空調方式
のほうが良好な値となったものの、空気質・温熱環境など総合的に判断すると Case 3-1 の置換換気・空調方
式のほうが良好な状況となっている。 
(2) フード排気風量 2,800m3/h、発熱量 68.1kW の場合(図 2.16(c)) 
スチコンの稼動により発熱量を上げ(表 2.9(5))、フード A、B の両方を使用し、フード排気風量が多い Case 








(a) Case 3-1(天井置換換気方式) 
(天井吹出し口、1,800m3/h、16℃、80％) 




(c) Case 3-2(天井置換換気方式) 
(天井吹出し口、2,800m3/h、16℃、80％) 
 
図 2.16 実大実験による空間温度･濃度･PMV 
 
表 2.13 FL 高さ別の空間平均温度 
 Case 3-1 Case 4-1 Case 3-2 
FL+2.3m 28.2℃ 29.7℃ 23.0℃ 
FL+1.8m 24.8℃ 25.6℃ 21.9℃ 
FL+1.1m 23.7℃ 24.8℃ 21.4℃ 
FL+0.5m 22.2℃ 24.2℃ 19.5℃ 










































































































**.* トレーサガス 算定値[-]PMV*.*無次元化濃度[-](SF )6




2.3.3 CFD 解析概要 
(1) 解析概要(図 2.17、図 2.18、表 2.14、表 2.15)  
実験を行なった業務用厨房を図 2.17 に示すようにモデル化し解析する。表 2.14 に解析条件を、表 2.15 に








パンカルーバの吹出角度を 0.18m×0.18m×0.05m の仮想 BOX13)を想定し、仮想 BOX 境界面に対して接線
方向の風速成分を与えることにより、吹出方向を鉛直下向き 28.5 度に設定した。 
フードの捕集性状は DCE により評価し、換気性状は、居住域を対象とした EVV を算出して検討する。 
 
(a) 平面図 (b) 断面図 

























































表 2.14 解析条件等 
解析領域(X･Y･Z) 7.25m×3.20m×2.60m 
メッシュ分割 95(X)×63(Y)×49(Z)＝293,265 メッシュ 
ソフト ソフトウェアクレイドル STREAM Ver. 3.12 
乱流モデル 標準 k-εモデル 
内部発熱 
ガスコンロ: 18.9kW 
フライヤ : 6.68kW 








  qcv(i)=-αc(ΘW(i)-Θ1(i)) 
  αc(対流熱伝達率)は全壁面で 4.65W/(m
2･K) 
  Θ1(i)は流体第 1 セル温度[℃] 
 qR(i) ：壁面要素(i)での放射熱伝達量 
  qR(i)=-4Tm
3･σ･εiΣBij(ΘW(i)-ΘW(j)) 
  Tmは平均絶対温度(300K)、Bijは Gebhart の 
  吸収係数、σはステファン-ボルツマン定数、 
  εiは i 面の放射率(全壁面で 0.9) 
























排気条件(EA) Uout=1.43m/s (0.50m(X)×0.70m(Y)) 
 
  





解析ケースを表 2.16 に示す。検討する計算モデルのシステム概念図を図 2.18 に示す。天井吹出し型置換換
気･空調方式モデルを Case E(実験での Case 3-1 に対応)とし、局所空調方式の VHS およびパンカルーバ型吹
出し口のモデルを Case F(実験での Case 4-1 に対応)とした。また、Case E について吹出し口位置を変更した
場合について検討する。吹出し口を室のほぼ中央にした Case G、フード寄りにした Case H を検討する。 
 
表 2.16 解析ケース 
 Case E Case F Case G Case H 







吹出し口位置 --- --- 室中央 フード寄り 
 
 
(a) Case E 
 (置換換気･空調方式) 
(b) Case F 
  (局所空調方式) 
(c) Case G 
 (置換換気･空調方式) 
(d) Case H 
 (置換換気･空調方式) 





SA2 SA3: 600m /h3 : 1,200m /h3
EA : 1,800m /h3
SA4: 1,800m /h3
EA : 1,800m /h3
SA5: 1,800m /h3
EA : 1,800m /h3




2.3.4 CFD 解析結果と考察 
(1) 局所空調方式と置換換気･空調方式の比較(図 2.19、図 2.20、表 2.17) 
図 2.19 に各ケースの温度分布を示す。また、実大実験の結果を図 2.20 に、DCE および EVV の算定結果を
表 2.17 に示す。Case E(図 2.19(a))では置換換気の特徴である温度成層が現れており、実験結果(図 2.20(a))とほ
ぼ対応する。また、調理器具からの熱上昇流は居住域に拡散することなくフードによって捕集されるため、





一方、Case F(図 2.19(b))では居住域のほとんどの領域で 23～25℃となっており、ケース E に比べやや高い。
これは、パンカルーバの吹出気流が調理器具からの熱上昇流の擾乱となり、その一部が居住域へ漏れている
ためであり、DCE の値も 93.4％となっている(表 2.17)。EVV の値は 95.1％を示しており(表 2.17)、居住域の
空気齢は Case E と同様にほとんどの領域で完全混合状態の空気齢(=1)より小さくなっていることがわかる。
業務用厨房では、換気回数が多く、EVV の差は顕著でなかった。実験結果では温度成層が形成されている(図
2.20(b))が、CFD 解析では顕著でない。これは、CFD 解析ではパンカルーバによる熱上昇流への影響がやや小











(a-1) A-A’断面 (a-2) B-B’断面 
(a) Case E(天井置換換気方式：天井吹出し口、1,800m3/h、16℃) 
(b-1) A-A’断面 (b-2) B-B’断面 
(b) Case F(局所空調方式：VHS およびパンカルーバ型吹出し口、1,800m3/h、16℃) 
図 2.19 CFD 解析による温度分布(鉛直断面)           単位:[℃] 
(a-1) A-A’断面 (a-2) B-B’断面 
(a) Case 3-1(天井置換換気方式：天井吹出し口、1,800m3/h、16℃、80％) 
(b-1) A-A’断面 (b-2) B-B’断面 
(b) Case 4-1(局所空調方式：VHS およびパンカルーバ型吹出し口、1,800m3/h、16℃、80％) 
図 2.20 実大実験による温度分布(鉛直断面)           単位:[℃] 
表 2.17 DCE および EVV の算定結果 
ケース DCE(直接捕集率) EVV(有効換気容積) 
Case E 100% 96.2% 










































































(2) 置換換気･空調方式の吹出し口位置による影響(図 2.21、表 2.18) 
図 2.21 に各ケースの温度分布を、表 2.18 に DCE および EVV の算定結果を示す。Case G(図 2.21(a))では吹
出し口からの空調空気は床面に到達し、調理器具からの熱上昇流に誘引されるかたちでフードから排気され
ている。調理器具からの熱上昇流に対する擾乱が小さく、DCE の値も 100％となっている(表 2.18)。また、
Case H(図 2.19(a))と同様に、良好な温熱環境となっている。一方、Case D(図 2.21(b))では居住域温度が Case C
および Case A と比べやや高くなっている。これは吹出し口からの空調空気の一部がフードにより直接排気さ
れショートサーキットを形成しているためと考えられ、さらに EVV の値が 91.5％と Case A に比べやや低く
なっていることからも確認できる(表 2.18)。 
 
(a-1) A-A’断面 (a-2) B-B’断面 
(a) Case G(天井置換換気方式) 
(吹出し口位置：室中央部) 
(b-1) A-A’断面 (b-2) B-B’断面 
(b) Case H(天井置換換気方式) 
(吹出し口位置：フード寄り) 
図 2.21 CFD 解析による温度分布(鉛直断面)          単位:[℃] 
表 2.18 DCE および EVV の算定結果 
ケース DCE(直接捕集率) EVV(有効換気容積) 
Case G 100% 93.7% 








































2.4 3 種のレストランの厨房を対象とした CFD 解析例 
2.4.1 CFD 解析概要 
前節までは、実大実験室モデルを対象に、大きな吹出し口面積を要する置換換気･空調方式を床面積の小さ
い日本の厨房に適用するための実験や CFD 解析を行ない検討をすすめてきた。ここでは、洋食･和食･中華の
3 種のレストランの厨房をモデル化し、対流と放射を連成した CFD 解析を行ない、VHS 型吹出し口を用いた
従来方式と天井給気型置換換気･空調方式の気流･温度分布などの比較･検討を行なう。フードの捕集性状は
DCE により評価し、換気性状は、居住域を対象とした EVV を算出して検討する。 
洋食･和食･中華レストランの厨房を図 2.22 のようにモデル化する。厨房の天井高は 2.6m とする。表 2.19～
表 2.21 に解析条件および給･排気条件などを示す。また、空調方式として、従来方式(VHS 型吹出し口)と天井
吹出し型置換換気･空調方式を CFD 解析により比較する。メッシュ分割図を図 2.23 に示す。 
 
 
 (a) Case I: 洋食レストラン) (b) Case J: 和食レストラン) 
(c) Case K: 中華レストラン 






















































































表 2.19 解析条件および給･排気条件(Case I: 洋食レストラン) 
解析領域(X･Y･Z) 6.40m×4.40m×2.90m 
メッシュ分割 110×77×52= 440,440 メッシュ 
ソフト ソフトウェアクレイドル STREAM Ver. 3.12 
乱流モデル 標準 k-εモデル 
内部発熱 
ガスレンジ(3 口)  ：7,600W×3、スチコン ：18,000 W 











フード A 1.15m×1.40m=1.61m2、Uout=0.37m/s、風量 1,800m
3/h 
フード B 2.30m×0.80m=1.84m2、Uout=0.36m/s、風量 2,000m
3/h 
表 2.20 解析条件および給･排気条件(Case J: 和食レストラン) 
解析領域(X･Y･Z) 12.80m×6.80m×2.90m 
メッシュ分割 162×106×53= 910,116 メッシュ 
ソフト ソフトウェアクレイドル STREAM Ver. 3.12 
乱流モデル 標準 k-εモデル 
内部発熱 
ガスレンジ(10 口) ：7,600W×10、スチコン ： 43,800W 











フード A 1.90m×1.50m=2.850m2、Uout=0.34m/s、風量 3,500m
3/h 
フード B 1.50m×1.05m=1.575m2、Uout=0.37m/s、風量 2,100m
3/h 
フード C 1.40m×0.80m=1.120m2、Uout=0.37m/s、風量 1,500m
3/h 
フード D 3.65m×2.10m=7.665m2、Uout=0.30m/s、風量 8,200m
3/h 
表 2.21 解析条件および給･排気条件(Case J: 中華レストラン) 
解析領域(X･Y･Z) 8.05m×10.20m×2.90m 
メッシュ分割 105×128×46=618,240 メッシュ 
ソフト ソフトウェアクレイドル STREAM Ver. 3.12 

















フード A 5.60m×1.00m=5.60m2、Uout=0.34m/s､風量 6,800m
3/h 










(a-1) XY 平面 (a-2) YZ 断面 
(a) Case I: 洋食レストラン 
(b-1) XY 平面 (b-2) YZ 断面 
(b) Case J: 和食レストラン 
(c-1) XY 平面 (c-2) YZ 断面 
(c) Case K: 中華レストラン 
図 2.23 メッシュ図 
  










表 2.22 解析ケース 














Case K-2 天井置換換気 47.3kW 
 
  




2.4.3 CFD 解析結果と考察 
(1) Case I(洋食レストラン)(図 2.24) 
Case I-1(従来方式)と Case I-2(天井置換換気方式)では、空調給気の影響により居住域の気流速度に差異がみ






(a-1) Case I-1(従来方式) (a-2) Case I-2(天井置換換気方式) 
(a) 気流分布 
  
(b-1) Case I-1(従来方式) (b-2) Case I-2(天井置換換気方式) 
(b) 温度分布                 単位:[℃]





























(2) Case J(和食レストラン)(図 2.25) 
Case J-1(従来方式)と Case J-2(天井置換換気方式)では、Case I と同様に空調給気の影響により居住域の気流
速度に差異がみられる(図 2.25(a)参照)。Case J-1 では、調理機器上の熱上昇流が空調給気の影響により、左側
に傾く傾向がみられ、居住域へ一部が漏出している。置換換気･空調方式のフード A では空調給気の影響は
小さく調理機器からの熱上昇流は壁面に沿って上昇することで居住域への漏出がほとんどみられない。 
(a-1) Case J-1(従来方式) (a-2) Case J-2(天井置換換気方式) 
(a) 気流分布 
(b-1) Case J-1(従来方式) (b-2) Case J-2(天井置換換気方式) 
(b) 温度分布                 単位:[℃]
図 2.25 CFD 解析結果 Case H(和食レストラン) 
 
(3) Case K(中華レストラン)(図 2.26) 
Case K-1(従来方式)と Case K-2(天井置換換気方式)では、Case I、J と同様に空調給気の影響により居住域の
気流速度に差異がみられる。Case K-1 では、調理機器上の熱上昇流が左側に流れる傾向がみられるが、Case K-2
では、その影響がほとんどなく熱上昇流が、スムーズにフードへと向かっている(図 2.26 参照)。 
(a-1) Case K-1(従来方式) (a-2) Case K-2(天井置換換気方式) 
(a) 気流分布 
(b-1) Case K-1(従来方式) (b-2) Case K-2(天井置換換気方式) 
(b) 温度分布                 単位:[℃]










































(4) 空調消費エネルギー、DCE および EVV の比較(表 2.22～2.24) 
本計算例では従来方式に比べて置換換気･空調方式では給気温度を 0.7～1.7℃高くしても同様な厨房内温度
となり、表 2.22 に示すように約 20～30％の空調消費エネルギーが削減できると期待される。各フードにおけ
る捕集性状の算定結果(DCE)を表 2.23 に示す。従来方式では、ケース K-1 のフード A を除き、DCE の値が置
換換気･空調方式に比べて、低くなっている。これは、空調給気からの気流が擾乱となり、調理機器からの熱
上昇流の一部が居住域に漏出していることがわかる。一方、置換換気･空調方式では、空調給気が擾乱になる
ような状況はみられず、DCE は 100％に近い値となり、フードの捕集性状が良好である。 
各ケースの換気性状の算定結果(EVV)を表 2.24 に示す。業務用厨房は換気回数が多いため、居住域の EVV
に顕著な差はみられないが、置換換気･空調方式の EVV は、従来方式よりやや大きい。 
表 2.23 DCE 算定結果 
ケース フード A フード B フード C フード D 
I(洋食) 
I-1(従来方式) 100% 92.2% --- --- 
I-2(天井置換換気方式) 100% 100% --- --- 
J(和食) 
J-1(従来方式) 80.5% 99.9% 52.5% 92.6% 
J-2(天井置換換気方式) 99.8% 100% 94.0% 99.9% 
K(中華) 
K-1(従来方式) 81.3% 91.6% --- --- 
K-2(天井置換換気方式) 99.9% 100% --- --- 
 



















Case A)と天井に設置した吹出し口の場合(Case 2、Case B)について実験および CFD 解析を行ない、流れ場･温
度場を検討した。 
(1) 実験においては、壁面置換換気方式(Case 1)は、熱上昇流の一部がフードから漏出し、温度成層が顕著
であった(Case 1-1)。一方、天井置換換気方式(Case 2)は Case 1 と同様な温度分布となるが、天井からの
給気と熱気が混合するため、居住域の温度およびトレーサガス濃度がやや高い傾向となった(Case 2-1)。 
(2) 実験におけるフード排気風量が多い Case 1-2、2-2 は空調消費エネルギーが同等である Case 1-1、2-1 と
比較し、良好な環境であり、壁面置換換気方式および天井置換換気方式の差異は小さいことがわかった。
また、実験における調理作業を想定した Case 1-3-d、2-3-d では、人体の移動による擾乱により、フード
の捕集効率がやや低下し、コンロ上の熱上昇流が漏れ、調理作業を想定していない場合(Case 1-3、2-3)
に比べて厨房内上部の温度およびトレーサガス濃度がやや上昇した。 





(4) フードの捕集性状を DCE、居住域の換気性状を EVV による換気効率指標を用いて評価した。 
(5) 実験と CFD 解析を比べると、Case 1、Case A では気流分布･温度分布ともほぼ対応した。Case 2、Case B
では、気流分布は同様の傾向を示したが、温度分布にやや差が見られた。 
 
次に、天井置換換気方式の場合(Case 3、Case E)に対して、VHS およびパンカルーバ型吹出し口を用いた局
所空調方式の場合(ケース 4、F)について実大実験および CFD 解析を行ない、温熱･空気環境を検討した。 
(6) 実大実験では、天井置換換気方式(Case 3-1)のほうが、局所空調方式(Case -1)に比べて熱上昇流の漏出が














性状を EVV を用いて評価し、天井置換換気方式の有効性を明らかにした。 
(9) 従来方式は、空調給気による厨房内の気流速度が高く、調理機器上の熱上昇流への擾乱の影響がみられ
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気フードの捕集性能試験 Nordtest method VVS-0881)で規定されている擾乱発生方法と同様に擾乱を与える。
すなわち、幅 0.5m、高さ 1.0m の板を一定条件で移動させる。次に、調理者による擾乱の影響を軽減し得る
排気フードのフード袖壁の効果を検討する。電化厨房設備では、調理機器の加熱方式がガス厨房の燃焼系に
は該当しないため、調理機器とフードの離隔距離がある程度緩和できると考えられ、フード袖壁を設置する



















表 3.1 および図 3.1 に示すように壁面置換換気方式とした厨房実験室(4.0m×4.0m×2.5mh)において実験を
















る。一方、文献 5 において実験により直接捕集率を測定する方法を検討しているが、逸流した SF6が再捕集
されないように、補助的なフードと天井排気口を設置する必要があった。このような補助的なフードを設置
















表 3.1 実験室概要(壁面置換換気方式) 
実験室 4,000mm(X)×4,000mm(Y)×2,500mm(Z) 
床･壁･天井 





壁吹出口: 2 箇所 




    ： 0.148m/s (フード面風速 0.5m/s 時) 
    ： 0.088m/s (フード面風速 0.3m/s 時) 









照明 蛍光灯：40W×2 本 4 箇所 
 
(a) 平面図 (b) 断面図 
凡例 :空間温度 :表面温度 :SF6濃度 :SF6発生点 
図 3.1 実験室および測定位置               単位:[mm] 
(壁面置換換気方式) 
 
(a) IH レンジ (b) 電気グリドル (c) IH フライヤ 












































































































IH フライヤには約 11L の植物油を投入し設定温度を 180℃とし、調理負荷として金属パイプに一定温度･
流量(18.0℃、1.70L/min)の水を流した模擬負荷装置をフライヤ油槽内に設置する。電気グリドルは設定温度




3.2 に、測定項目を表 3.3 に、測定機器を表 3.4 に示す。 
擾乱発生装置は Nordtest method VVS-0881)で規定されている擾乱発生方法と同様に擾乱を与えた。擾乱発
生装置を写真 3.3 に示す。ただし、Nordtest method VVS-088 では擾乱発生装置のパネルの移動速度を 0.5m/s
としているが、本研究では 0.2m/s とした。これは Nordtest method VVS-088 では実験室の容積を 160±50 m3
としているが、本研究での実験室は 40 m3と小さく、事前の可視化実験で移動速度を 0.5m/s とすると過大な
擾乱が観察されたことを考慮している。適切なパネルの移動速度については、別途検討が必要であると考え
ているが、本研究では実験室の容積を考慮して移動速度を 0.2m/s とした。また、移動幅は 1.5m で、調理機
器の長手方向の中心より、0.9m 離れた地点が装置の中心となるように設置する。Nordtest method VVS0881)
ではパネルの移動幅は 1.0m であるが、本研究では調理機器の長手方向にあわせるため 1.5m とした。 
 
表 3.2 実験設備概要 














鍋 型番：ND-302(ベストコ)、外形[φ]：直径 260mm 
フード袖壁 
プラダンシート(半透明、厚み：3mm) 
外形： Case2-L-d：160×325、30 度、Case3-L-d：285×325、45 度 
    Case4-L-d：610×650、45 度 
空調機 
型番：UAVZ4AR(ダイキン) インバータ制御、 
1,800m3/h×400Pa、電源：3 相 200V、0.75kW 
冷却能力：16.1kW(冷却コイル)、加熱能力：23.2kW(温水コイル) 
給気ファン 型番：BFS-550TUA1-60(三菱電機)、2,500m3/h×760Pa、電源：3 相 200V、1.4kW 




モーションコントロールカード(Hivertec)、制御用ノート PC：Latitude D520(DELL) 
 
  




表 3.3 測定項目 
測定項目 測定方法 








表 3.4 測定機器 
測定項目 測定機器 備考 
温度 
K 型熱電対、T 型熱電対 
江藤電気 
CADAC2 MODEL9220A、9200A 






FLOW CONTROL UNIT MC-10A 小島製作所 
リアルタイムガスモニタ Type1313 
INNOVA Multipoint Sampler and Doser Type1303 
シングルガスモニタ Type3425 
メドーバキュームポンプ LV-125 Linicon 
SF6ガスボンベ 住友精化 





実験室内外差圧 微差圧計(±100Pa) 山本電機製作所 
可視化 
Green laser sheet 1000m/G カトウ光研 
ポータースモーク PS-2001 ダイニチ工業 
エアロゾルジェネレータ ATM226 TOPAS 
ビデオカメラ HVR-Z1J SONY 
デジタル 1 眼レフカメラ EOS 30D CANON 
 
 
写真 3.3 擾乱発生装置 
  




実験ケースは表 3.5 に示すように、フード排気量(フード面風速)と擾乱の有無を組み合わせた 6 ケースで
ある。パネルの移動速度については、別途検討が必要であると考えているが、本研究では実験室の容積を考
慮して移動速度を 0.2m/s とした。また、移動幅は 1.5m で、調理機器の長手方向の中心より、0.9m 離れた地
点が装置の中心となるように設置する。実験ケースは表 3.5 に示すように、フード排気量(フード面風速)と
擾乱の有無を組み合わせた 6 ケースである。 
 











Case 1-H-d 有 
Case 1-M 1368.9m3/h 
(0.3m/s) 
無 
Case 1-M-d 有 
Case 1-L 912.6m3/h 
(0.2m/s) 
無 
Case 1-L-d 有 
 
  





実験結果を図 3.2 に示す。 
(1) 温度分布 
各ケースでの比較を容易にするために、空間温度は測定位置①～⑥までの 90 点(Y 方向 6 点、Z 方向 15
点)の測定結果を平均化(時間)し、等高線図として示す。次章以降も同様である。 
擾乱無しのケースである Case 1-H、Case 1-M、Case 1-L(図 3.2(a)～(c))では、フード排気量が多いほど空間
温度が低い。特に、最も排気量が多い Case 1-H(フード面風速 0.5m/s)では、厨房全体の温度がほぼ一様とな
っていることから換気量はやや過大になっていると考えられる。これに対して排気量を最も小さくしたCase 
1-L(フード面風速 0.2m/s)では、空間上部で高温となる領域が確認されるが、空間下部の領域(FL+1,650mm
以下)では概ね良好な温度分布が置換換気により形成されている。一方、擾乱有りの Case 1-H-d、Case 1-M-d、
Case 1-L-d(図 3.2(d)～(f))では、擾乱を発生させたことにより、それぞれのケースについて擾乱無しの場合に
比べて空間上部は高温となっており、排気フードの捕集率が低下していると考えられ、擾乱の影響は無視で





擾乱無しの Case 1-H、Case 1-M、Case 1-L(図 3.2(a)～(c))では、フード排気量の多いケースの方が SF6の捕集
性状が良好である。特に、最も排気量が多い Case 1-H(フード面風速 0.5m/s)では、床から天井まで濃度値に
大きな変化はなく、ほぼ完全に捕集できていることがわかる。これに対して、排気量が最も小さい Case 1-L 
(フード面風速 0.2m/s) では、空間上部で濃度値が若干高くなっている。しかし、擾乱の無いケースにおいて
は FL+1,650mm 以下の濃度分布に大きな差異は見られない。 
一方、擾乱有りの Case 1-H-d、Case 1-M-d、Case 1-Ld(図 3.2(d)～(f))では、擾乱無しの場合と比べ、それぞ
れのケースにおいて空間上部において高濃度になっており、擾乱の影響が確認できる。ただし、空間下部の













(a) Case 1-H 
風量 2281.5m3/h (面風速 0.5m/s) 
(b) Case 1-M 
風量 1368.9m3/h (面風速 0.3m/s)
(c) Case 1-L 
風量 912.6m3/h (面風速 0.2m/s) 
(d) Case 1-H-d 
風量 2281.5m3/h (面風速 0.5m/s) 
(e) Case 1-M-d 
風量 1368.9m3/h (面風速 0.3m/s)
(f) Case 1-L-d 
風量 912.6m3/h (面風速 0.2m/s) 
*白枠内=排気濃度で無次元化[%] *白枠( )内=SF6濃度 単位[ppm]   25℃ 30℃



















































































排気フードに ASHRAE Handbook2)に基づき 3 種類のフード袖壁を取り付けた実験を行う。フード袖壁の
形状を図 3.3 に示す。なお、本研究では調理機器を壁面に接するように配置しており、調理機器上の熱上昇
流は壁面に沿う傾向がある 6)。このためフード袖壁の形状はこれを考慮し、壁に近くなるほど袖壁の下端が




(a) フード袖壁のイメージ図 (b) フード袖壁(大) 
   
(c) Case 2-L-d(小) (d) Case 3-L-d(中) (e) Case 4-L-d(大) 
図 3.3 フード袖壁の形状              単位:[mm] 
 












Case 3-L-d 中 









































実験結果を図 3.4 に示す。 
(1) 温度分布 
フード袖壁無しのケースである Case 1-L-d(図 3.2(f))と大きさの異なるフード袖壁を付けた Case 2-L-d、
Case 3-L-d、Case 4-L-d(図 3.4(a)～(c))を比較すると、FL+1,650mm 以下の空間下部の温度分布に大きな差異は
見られないが、空間上部の温度はフード袖壁の効果により低くなる傾向にある。特に、フード袖壁が大きい




Case 4-L-d(図 3.4(c))は擾乱が有り、フード排気量が低風量(912.6m3/h(面風速 0.2m/s))のケースであるが、
フード袖壁をつけることによって、擾乱が無く、フード排気量が 1368.9m3/h(面風速 0.3m/s)の Case 1-M(図
3.2(b))と、空間上部の濃度値[ppm]が同等であることが確認できる。さらに、Case 1-H-d(図 3.2(d))のような排
気量が多いケースと比べても濃度値が同程度かやや低い。フード袖壁の大きさをやや小さくした Case 
3-L-d(図 3.4(b))と、さらに小さくした Case 2-L-d(図 3.4(a))では、フード袖壁のない場合と比べると濃度が低
くなっており、フード袖壁の効果が確認できるが、Case 4-L-d ほど顕著ではない。また、この 2 つのケース
の濃度値はほぼ等しい。 




(a) Case 2-L-d (袖壁：小) (b) Case 3-L-d (袖壁：中) (c) Case 4-L-d (袖壁：大) 
*白枠内=排気濃度で無次元化[%] *白枠( )内=SF6濃度 単位[ppm]   25℃ 30℃




















































は 912m3/h(フード面風速 0.2m/s)とし、天井排気量を約 90m3/h とし、VHS 型(350 ㎜×350 ㎜)の天井排気口を
実験室中央天井に設置した。実験ケースを表 3.7 に示す。なお、3.2 節で検討した擾乱発生装置を作動させ
る。その他の実験条件は 3.2 節と同じである。 
 












Case 1-L-d-c 1,002.6 90 
 
3.4.2 実験結果および考察 
実験結果を図 3.5 に示す。 
(1) 温度分布 








(a) Case 1-L-d(再掲) (b) Case 1-L-d-c 
*白枠内=排気濃度で無次元化[%] *白枠( )内=SF6濃度 単位[ppm]   25℃ 30℃



















































凡例 :空間温度 :表面温度 :SF6濃度 :SF6発生点 




















































































































パンカルーバ: 1 箇所 
吹出し温度: 16.0℃、吹出し開口寸法: φ190mm 
給気風量: 350m3/h、吹出し風速: 3.4m/s 
天井吹出口: 2 箇所、各 1 方向(下面)方向に吹出す 
吹出し温度: 28.1℃、吹出し開口寸法: 910mm×1,000mm、610mm×1,000mm 
給気風量: 562.6m3/h、吹出し風速: 0.1m/s、多孔板(パンチング)開口率: 50.9% 
天井置換
換気方式
天井吹出口: 4 箇所、各１方向(下面)方向に吹出す、吹出し温度: 23.5℃ 
吹出し開口寸法: 910mm×1,000mm×2、 610mm×1,000mm×2 



















Case 6-L-d 壁面置換換気方式 
Case 7-L-d 
天井置換換気方式 Case 7-L-d-s フード袖壁有 0m3/h 
Case 7-L-d-c 通常の箱型 90m3/h 
 
(a) 天井に設置した吹出口 (b) 可視化状況 
写真 3.4 天井置換換気方式の吹出口 
 
  





実験結果を図 3.7 に示す。 
(1) 天井置換換気方式と局所空調方式との比較 
a) 温度分布 
空間下部の温度は、局所空調方式の Case 5-L-d(図 3.7(a))の方が壁面給気型置換換気方式の Case 6-L-d(図





空気が混合している。壁面給気型置換換気方式の Case 6-L-d(図 3.7(b))と天井給気型置換換気方式の Case 




FL+1,850mm 以上では Case 6-L-d(図 3.7(b))の方が Case 5-L-d(図 3.7(a))に比べ濃度が高い。しかし、空間下
部では Case 6-L-d の方が Case 5-L-d に比べ濃度が著しく低い。これは、空間上部に滞留する高濃度空気をパ
ンカルーバの吹出し気流が空間下部へ吹き下ろすためであると考えられる。この状況は可視化実験において
も確認している。Case 6-L-d は Case 7-L-d(図 3.7(c))に比べて上部の濃度が高く、下部の濃度が低い。また、




チャンバーにより天井面から 450 ㎜下げた位置から吹出している。 
 
(2) 天井給気型置換換気方式におけるフード袖壁の有効性 




て、FL+2,450mm に比べ FL+2,050mm での濃度が高い。これは、天井付近の熱溜まりの多くは照明発熱によ
るもので、フードから漏れた熱上昇流は FL+2,050mm 付近で停滞していると考えられる。 
 
(3) 天井置換換気方式における天井排気の有効性 











想したが、FL+2,050mm での濃度が FL+2,450mm の濃度より高くなった。この現象を確認するため、空間上
部の高温領域の形成がフードから逸流した熱によるものか、天井に設置した照明の発熱によるかを確認する
ため、実験室内の照明発熱が無い条件で実験を行った。 
図 3.7(f)に実験結果を示す。天井付近の高温領域はかなり小さくなり、Case 7-L-d-s(図 3.7(d))と比べて全体
的に室内温度が低い。また、濃度は床面から天井面にかけて徐々に高くなっている。このことから、Case 
7-L-d-s(図 3.7(d))では照明発熱により天井付近の高温領域が形成され、フードから漏出した熱上昇流が
FL+2,050mm 付近で停滞する状況であったため、FL+2,450mm の濃度値が高くならなかったと考えられる。 
 
 

















＊白枠内=排気濃度で無次元化[%] ＊白枠( )内=SF6濃度[ppm] 24℃ 29℃




















































































写真 3.5 天井排気口の可視化状況  
天井排気口
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4.2 夏期実測結果に基づく局所空調方式と置換換気方式の CFD 解析 
4.2.1 実測による CFD 解析の境界条件の取得 




線放射温度計(NEC Avio 赤外線テクノロジー Neo Thermo TVS-600)により、風速は熱式風速計(Kanomax ク
リモマスター風速計 6511)により測定した。 
厨房では 4 個のパンカルーバからの給気による局所空調を行っており、作業する調理人の数は、閑散時で
1～2 名、繁忙時で 3～4 名であった。昼食の繁忙時間帯である 12 時から 13 時のパントリーの空気温度は
28.8℃で、外気温は 26.4℃であり、これらを参考にして CFD 解析の境界条件を与えた。実測は 9 月に実施
したが、実測日の外気温は低かった。また、食堂は空調しているが、昼食の繁忙時間帯である 12 時から 13
時のパントリーの空気温度は高く、28.8℃であった。OA ガラリ、Dish Up①開口、Wash Up①開口での風速(代
表点 8 点による算術平均値)は、それぞれ 0.78m/s、0.40m/s、0.20m/s であった。なお、繁忙時間帯での厨房
内の測定は十分にはできなかったが、例えば FL+0.5m の 2 箇所での測定結果は 29.3℃、27.3℃であり、
FL+1.5m (出入口付近)で 26.6℃、FL+2.45m の 2 箇所で 32.8℃、30.9℃であった。 
 
  











標とした。従って、前節では局所空調方式の Case 1 の温熱環境の結果を比較対象として、天井置換換気方
式の結果を検討することとした。また、厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」では調理場の温度
として 25℃以下を目標と定めているので、この値も参考にしている。空調給気をパンカルーバから行う局
所空調方式を想定した Case 1 と天井置換換気方式とした Case 2 と Case 3 では天井給気口の位置による影響




の上部には設置しないこととした。すなわち、Case 2 では天井給気口を OA ガラリ近傍に、Case 3 と Case 4
では Dish Up 開口近傍に設置した状況を想定した。なお、後述のように、厨房上部の高温空気と置換換気用
の天井給気口からの空気の混合が懸念されるため、このような混合を抑制することを意図して Case 4 では
天井給気口周囲に垂れ壁を取り付けた状況を想定した。 
 
(a) 平面図 (b) 断面図 
図 4.1 解析モデル(局所空調方式)              単位:[mm] 
(a) 平面図 (b) 断面図 
図 4.2 解析モデル(天井置換換気方式)          単位:[mm] 
表 4.1 解析ケース 
解析ケース 排気風量 給気口(SA) 吹出口位置 給気温度 吹出口垂れ壁
Case 1 
4,240m3/h 







Case 3 Dish Up 開口 












































































































解析条件を表 4.2 に、発熱機器の熱境界条件を表 4.3 に示す。温度・発熱量などの条件は、昼食の繁忙時
間帯である 12時から 13時の測定結果の平均値などを用い、流入条件のパンカルーバの風速は設計値を用い、
OA ガラリ、Dish Up①開口、Wash Up①開口の風速は測定値を用いた。CFD 解析や実験における調理機器の
負荷の多くは、別途実施したファミレスの厨房における消費電力の計測値(昼間の繁忙時間帯 1 時間平均値)
を参考に設定した。流出条件の排気風量は排気ダクト断面で測定した風速値とダクト断面積から算出し、排
気フードに接続するダクト断面に風速を規定した。パントリーとの間の境界の一部(図 4.1 中の Dish Up②開
口、Wash Up②開口、pass 開口では風量収支を合わせるために自然流入･流出(勾配 0 としたノイマン型境界
条件)とした。Wash Up②開口と Dish Up②開口と pass 開口には食器が積まれており、開口部に障害物がある
状況で、その状況は変化していたため風速は測定していない。一方、Wash Up①開口と Dish Up①開口には
障害物がなく、比較的安定した状況で風速が測定できた。これらも踏まえて、Wash Up①開口と Dish Up①










表 4.2 解析条件 
解析領域 10.4m(X)×2.7m(Y)×2.5m(Z) 
乱流モデル 標準 k - ε モデル 
メッシュ 
分割数 
Case 1 159 (X)×55 (Y)×52 (Z) = 454,740 mesh 
Case 2 168 (X)×59 (Y)×54 (Z) = 535,248 mesh 














OA ガラリ 風速: 0.78m/s、風量: 1,021m3/h、Tin: 26.4℃、kin: 6.2×10
-3m2/s2、εin: 2.0×10
-4 m2/s3
Dish Up①開口 風速: 0.40m/s、風量:  749m3/h、Tin: 28.8℃、kin: 1.6×10
-3m2/s2、εin: 5.3×10
-5 m2/s3






EF-1 風速: 2.50m/s(ダクト断面)、風量: 1,080m3/h 
EF-2 風速: 4.70m/s(ダクト断面)、風量: 2,723m3/h 
EF-3 風速: 1.40m/s(ダクト断面)、風量:  437m3/h 












温度: 26.4℃、熱貫流率:2.6 W/(m2･℃)、(対流熱伝達率: 外気側 18.0W/(m2･℃)、
厨房側 4.7W/(m2･℃)、壁体内の熱伝導を考慮) 
隣室 
温度: 30.0℃、熱貫流率:1.8 W/(m2･℃) 
(対流熱伝達率:隣室側、厨房側ともに 4.7W/(m2･℃)、壁体内の熱伝導を考慮)
天井 







床材外側表面温度: 24.0℃、熱貫流率:3.6 W/(m2･℃) 
(対流熱伝達率:厨房側 4.7W/(m2･℃)、床材内部の熱伝導を考慮) 
冷蔵倉庫 
庫内温度:  5.0℃、熱貫流率:0.5W/(m2･℃) 
(対流熱伝達率:厨房側 4.7W/(m2･℃)、壁体内の熱伝導を考慮) 
表 4.3 発熱機器の熱境界条件 












電気フライヤ 表面 180 180 食器洗浄機 869.0 (4,345) 25 
電気グリドル 
表面(高温) 250 180 電子レンジ 153.4 (1,120) 4.7 
表面(低温) 200 180 自動ゆで麺器 100.0 (6,250) 100 
ジェット 
オーブン 
前面部分 54 10 照明 76.0  4.7 
側面(出口) 70 25 炊飯器 50.0 (2,630) 4.7 
側面(入口) 90 25 湯せん用寸胴鍋 200.0  4.7 
コンベア 100 50 皿保温器 50.0  4.7 
電磁調理器 
表面(高温) 240 180 人体モデル 120.0  4.7 
表面(低温) 50 10     
食材コーナー コールド 20 4.7     
その他の表面 --- 28 4.7     

















(a) Y = 1.5m (b) Y = 2.5m 
20℃ 30℃
図 4.3 Case 1(局所空調方式: パンカルーバ) 解析結果 X-Z 断面 
(給気口: パンカルーバ 4 箇所、給気温度: 18.4℃、OA ガラリ: 26.4℃) 
 
(2) 天井置換換気方式 







置換換気用の天井給気口を Dish Up 付近に設置した Case 3(図 4.4(2-a))では、Case 2 に対して、やや良好な
温熱環境が形成されている。しかし、給気位置を天井面と同じ高さとしているために、天井近傍の高温空気
を吹出し気流が誘引してしまい、作業域の空間温度がやや高くなっている。Case 2 で見られた OA ガラリか
らの外気の影響は Case 3 では顕著でない(図 4.4(2-b))。これは Case 2 では天井給気口が OA ガラリから比較
的離れた位置にあるためである。 
天井付近の高温空気の誘引をなくすために、置換換気用の天井給気口の周囲に垂れ壁(500mm(H))を設けた
Case 4(図 4.4(3-a))では、Case 3 よりも天井近傍を除き低く、FL+1.8m までの作業域での平均空気温度は Case 




































用の天井給気口の位置と垂れ壁の影響を CFD 解析により検討した。 
 
(1-a) Y = 1.5m (1-b) Y = 2.5m 
(1) Case 2 
(給気口: OA ガラリ近傍、給気温度: 18.4℃) 
(2-a) Y = 1.5m (2-b) Y = 2.5m 
(2) Case 3 
(給気口: Dish Up 開口近傍、吹出口垂れ壁: 無、給気温度: 18.4℃) 
(3-a) Y = 1.5m (3-b) Y = 2.5m 
(3) Case 4 
(給気口: Dish Up 開口近傍、吹出口垂れ壁: 有(500mm)、給気温度: 18.4℃) 
     20℃ 30℃
















































































4.3 CFD 解析による置換換気方式の省エネ性と快適性向上の検討 
4.3.1 解析ケースおよび解析条件 
ここでは、前節で検討した天井給気型置換換気･空調方式に関して、さらに省エネルギー性と快適性の向
上を意図した検討を CFD 解析により行う。局所空調方式の解析モデルは前節の図 4.1 と同じであり、天井
置換換気方式の解析モデルを図 4.5 に示す。本節では置換換気用の天井給気口の位置を厨房とパントリーの
境界に沿って配置している。これは、前節において Case 2 では OA ガラリと排気フード(EF-1)のショートサ
ーキットが見られたことと、Case 3 と Case 4 では作業域の一部の空気温度が低かったことを考慮し、さら
に照明レイアウトなどとの整合性などを総合的に考えた結果の配置である。また、前節の結果を踏まえ、天
井置換換気方式では給気口周囲には 50cm の垂れ壁を想定する。解析ケースを表 4.4 に示す。また、前節で
示した実測時の条件では外気温が高くなかったが、ここでは外気温が 35℃の夏期を検討する。局所空調方
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Case 2-3 3,217 2,018 m3/h --- 
表 4.5 解析条件 
解析領域(X)×(Y)×(Z) 10.6 m(X)×2.9 m(Y)×2.7 m(Z) 
乱流モデル 標準 k - ε モデル 
メッシュ分割数 159 (X)×55 (Y)×52 (Z) = 454,740 mesh 
流入 
条件 
パンカルーバ 表 4.2 参照 
置換換気(天井) 風量:1,199m3/h (風速: 0.12m/s)、Tin: Case 2-1: 18.4℃, Case 2-2～2-3: 21.4℃
OA ガラリ(Case 1) 風量:1,021m3/h (風速: 0.78m/s)、Tin: Case 1-s: 35.0℃, Case 1-w: 0.6℃ 
Dish Up①開口 風量:749m3/h(風速: 0.40m/s), Tin: 28.8℃ 





EF-1 風量:1,080m3/h (フード面風速: 0.19m/s) 
EF-2 
風量:Case 1-s, 1-w, 2-1, 2-2: 2,723m3/h(フード面風速: 0.31m/s) 
Case 2-3: 1,700m3/h(フード面風速: 0.20m/s) 
EF-3 風量: 437m3/h (フード面風速: 0.12 m/s) 
自然流入･流出条件 Dish Up②･Wash Up②開口: 1.86m2, Tin: 28.8℃ 
壁面応力条件 表 4.2 参照 
外部境界条件 
外気温度: Case 1-s, Case 2-1～2-3: 35℃、Case 1-w: 0.6℃ 
上記以外の条件は表 4.2 参照 
発熱機器の熱境界条件 表 4.3 参照 
 
  








局所空調方式を想定した解析結果を図 4.6 に示す。夏期を想定した Case 1-s(図 4.6(1))では、OA ガラリか
らの外気の影響によって、作業域で 27℃以上となっている。一方、冬期を想定した Case 1-w(図 4.6(2))では






なっている。ただし、Case 2-1 は局所空調方式の Case 1-s よりもパントリーからの移送空気が約 1,000m3/h
多く、食堂の空調エネルギーを併せて考えると必ずしも省エネルギー的であるとは限らない。Case 2-2(図
4.7(2))では、Case 2-1 に比べて 3℃給気温度が高いが、作業域で 25℃前後となっており、温熱環境は概ね良
好である。換気量を約 25%低減した Case 2-3(図 4.7(3))では、厨房空間内の温度が Case 2-2 と比べて高くな
るものの、作業域の温度は 24～27℃程度である。また、Case 2-3 でのパントリーからの移送空気量は局所空















(1-a) Y = 1.5m (1-b) Y = 2.5m 
(1) Case 1-s 
(給気口: パンカルーバ 4 箇所、給気温度: 18.4℃、OA ガラリ: 35.0℃) 
(2-a) Y = 1.5m (2-b) Y = 2.5m 
(2) Case 1-W 
(給気口: パンカルーバ 4 箇所、給気温度: 18.4℃、OA ガラリ: 0.6℃) 
20℃ 30℃
図 4.6 局所空調方式 解析結果 X-Z 断面 
 
(1-a) Y = 1.5m (1-b) Y = 2.5m 
(1) Case 2-1 
(給気口: 置換換気用の天井給気口、換気量: 4,240m3/h、給気温度: 18.4℃) 
(2-a) Y = 1.5m (2-b) Y = 2.5m 
(2) Case 2-2 
(給気口: 置換換気用の天井給気口、換気量: 4,240m3/h、給気温度: 21.4℃) 
(3-a) Y = 1.5m (3-b) Y = 2.5m 
(3) Case 2-3 
(給気口: 置換換気用の天井給気口、換気量: 3,217.4m3/h、給気温度: 21.4℃) 
20℃ 30℃














































































































































どを図 4.8 と表 4.6 に示す。この施設では前々節と前節の CFD 解析で検討したファミレスの厨房環境を実験
により検討できる。前章までの CFD 解析では調理者による擾乱を考慮していなかったが、実験では Nordtest 




の 2 条件とし、天井排気口とフード袖壁の効果を検討する。擾乱発生装置の移動速度は 0.3m/s と 0.5m/s の
2 条件とし、給気温度は想定季節などにより変化させている。測定項目･計測機器を表 4.8 と表 4.9 に示す。
厨房機器の稼動条件を表 4.10 に示す。各ケースとも 3 つの鍋(直径 30cm)およびゆで麺器に水を入れ、湯を
沸かす。フライヤには植物油を投入し、180℃に加熱し、グリドルとジェットオーブンは 250℃に加熱し、
擾乱発生装置を稼動させた状態で、トレーサガス(HFC 134a)をグリドル直上で発生させ、60 分程度経過後の
安定した状態で温度・濃度を測定した。実験状況を写真 4.1 に示す。 
実験における調理機器の負荷の多くは、別途実施したファミレスの厨房における消費電力の計測値(昼間の
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ゆで麺器 鍋×  ケ フライヤ







：トレーサガス(　　　　　 )発生箇所HFC 134aHFC 134a
：グローブ温度




表 4.6 実験室の設備概要 
実験室寸法(内寸) 7,796mm×2,696mm×2,500mm 
床･壁･天井 断熱パネル(42mm)、断熱性能: 0.49W/(m2･K) 
空調機 
外気条件用 
5,400m3/h×350Pa×3.7kW、乾球温度: 5～35℃、相対湿度: 30～80％ 
冷房能力: 58kW、暖房能力: 70kW 
隣室条件用 
1,080m3/h×200Pa×0.75kW、乾球温度: 20～30℃、相対湿度: 0～80％ 
冷房能力: 23kW、暖房能力: 13kW 
厨房内条件用 
5,400m3/h×350 Pa×3.7kW、乾球温度: 10～35℃、相対湿度: 成り行き 
冷房能力: 137kW、暖房能力: 70kW 
給気口 
局所空調 パンカルーバ: 165φ(#12)、アルミ製 
置換換気 多孔板: 500mm×880mm×8 枚、アルミ製 パンチングメタル開口率 40％ 
隣室 
790mm×700mm×2 枚、785mm×700mm×2 枚 
アルミ製 パンチングメタル開口率 50％ 
OA ガラリ 多孔板: 900mm×400mm×1 枚、アルミ製 パンチングメタル開口率 50％ 
排気口 
排気フード(EA-1) 2,850mm×850mm×650mm、SUS430 1.0t、袖壁: プラスチック段ボール 






総合消費電力: 2.5kW×5 台、鍋: 直径 300φ 
電気グリドル 外形:  750mm×750mm×265mm、総合消費電力: 10.7kW 
ジェットオーブン 外形: 1,400mm×902mm×655mm、総合消費電力: 12.5kW 
電気フライヤ 
卓上型、外形: 350mm×800mm×310mm、 
フライ面積: 420mm×280mm、油量:18L、総合消費電力: 6.0kW 
ゆで麺器 外形: 504mm×652mm×800mm、総合消費電力: 6.2kW 
照明 蛍光灯: 42W×2 本×4 箇所 
 
  

























































Case 1-M-w 20.2 10 24 冬期 2,534






















Case 2-L-s-4 0.5m/s 
Case 2-L-s-5 20.0 0.3m/s 2,640
Case 2-L-w 18.0 24 0.3m/s 冬期 3,696
※ 表 4.7 中の投入熱量は給気口(SA)の風量に、外気と給気のエンタルピー差と空気密度とを乗じて算出 
 
表 4.8 測定項目 
測定項目 測定･実施方法 
空間温度分布 T 型熱電対を用い計 221 点を 1 分毎に計測 
トレーサガス濃度 グリドル直上にて 1.0 L/min でトレーサガス(HFC 134a)を発生させ、室内 8 点で計測 
風量 トレーサガス(HFC 134a)を用い、ダクト内濃度を測定し算出(予備実験時) 
風速 微風速計を用い計 24 点を 1 分毎に計測 
グローブ温度 グローブ球を用い計 24 点を 1 分毎に計測 
試験室内外差圧 微差圧計により試験室の内外差圧を計測 
 
表 4.9 計測機器 
種類 計測機器 備考 
温度 
T 型熱電対  








HFC 134a ガスボンベ 住友精化 
風速 微風速計 1570 KANOMAX 
試験室内外差圧 微差圧計(±100Pa) 山本電機製作所 
 





[台] 設定値 定格値 
電磁調理器 --- 0.78 2.5 3 
電気グリドル 250 1.80 10.6 1 
ジェットオーブン 250 6.62 12.5 1 
電気フライヤ 180 0.70 6.4 2 
ゆで麺器  96 2.80 6.2 1 
 




(a) 調理機器および排気フードなど (b) 置換換気用の天井給気口 
写真 4.1 実験風景 
 
4.4.2 実験結果および考察注 4.1) 
(1) 夏期条件における局所空調方式と天井置換換気方式の比較 
Case 1-M-s(図 4.9(a))の局所空調方式では、パンカルーバの下部で局所的に温度の低い箇所が見られるが、
全体的に温度が高い。Case 2-L-s-1(図 4.9(e))の天井置換換気方式では、Case 1-L-s(図 4.9(c))の局所空調方式に





Case 1-M-w(図 4.9(b))の局所空調方式では、OA ガラリからの外気の影響により温度が低い。一方、フード
排気量を小さくした Case 1-L-w(図 4.9(d))では、作業域において温度が高い。Case 2-L-w(図 4.9(j))の置換換気
方式では、作業域の温度は 25℃から 28℃程度であった。 
 
(3) 天井排気口およびフード袖壁の有効性の検討 
天井排気口がある Case 2-L-s-2(図 4.9(f))では、天井排気口がない Case 2-L-s-1(図 4.9(e))に比べて空間上部
の温度が低く、天井排気口の効果が確認できる。また、フードの袖壁がある Case 2-L-s-3(図 4.9(g))では、フ




擾乱発生装置の移動速度が 0.5m/sのCase 2-L-s-4(図4.9(h))では、移動速度が 0.3m/sのCase 2-L-s-3(図4.9(g))
に比べて、空間上部の高温領域が広く、トーサガス濃度もやや高い。これは、Case 2-L-s-4 では擾乱発生装
置の移動速度が高いため、フードの捕集性能が低下したことによると考えられる。また、給気温度が 20℃














(5) 湿球黒球温度(WBGT) 2)の算定 
作業環境における熱ストレスの指標となる湿球黒球温度(WBGT)の算出を行なった。結果を図 4.9 の図中
(黒枠内の数値)に示す。作業者の代謝率レベルが高代謝率(強度の腕と胴体の作業)であり、熱に順化してい











(a) Case 1-M-s 局所空調方式 
(給気口: パンカルーバ, フード排気量: 3,775m3/h(フード面風速: 0.3m/s)) 
(天井排気: 無, 袖壁: 無, 擾乱: 0.3m/s, 給気温度: 16.4℃, 夏期) 
(b) Case 1-M-w 局所空調方式 
(給気口: パンカルーバ, フード排気量: 3,775m3/h(フード面風速: 0.3m/s)) 
(天井排気: 無, 袖壁: 無, 擾乱: 0.3m/s, 給気温度: 20.2℃, 冬期) 
(c) Case 1-L-s 局所空調方式 
(給気口: パンカルーバ, フード排気量: 2,517m3/h(フード面風速: 0.2m/s)) 
(天井排気: 無, 袖壁: 無, 擾乱: 0.3m/s, 給気温度: 16.4℃, 夏期) 
(d) Case 1-L-w 局所空調方式 
(給気口: パンカルーバ, フード排気量: 2,517m3/h(フード面風速: 0.2m/s)) 
(天井排気: 無, 袖壁: 無, 擾乱: 0.3m/s, 給気温度: 20.1℃, 冬期) 
(e) Case 2-L-s-1 天井置換換気方式 
(給気口: 多孔板, フード排気量: 2,517m3/h(フード面風速: 0.2m/s)) 
(天井排気: 無, 袖壁: 無, 擾乱: 0.3m/s, 給気温度: 18.0℃, 夏期) 
(f) Case 2-L-s-2 天井置換換気方式 
(給気口: 多孔板, フード排気量: 2,517m3/h(フード面風速: 0.2m/s)) 
(天井排気: 有, 袖壁: 無, 擾乱: 0.3m/s, 給気温度: 18.0℃, 夏期) 
(g) Case 2-L-s-3 天井置換換気方式 
(給気口: 多孔板, フード排気量: 2,517m3/h(フード面風速: 0.2m/s)) 
(天井排気: 有, 袖壁: 有, 擾乱: 0.3m/s, 給気温度: 18.0℃, 夏期) 
(h) Case 2-L-s-4 天井置換換気方式 
(給気口: 多孔板, フード排気量: 2,517m3/h(フード面風速: 0.2m/s)) 
(天井排気: 有, 袖壁: 有, 擾乱: 0.5m/s, 給気温度: 18.0℃, 夏期) 
(i) Case 2-L-s-5 天井置換換気方式 
(給気口: 多孔板, フード排気量: 2,517m3/h(フード面風速: 0.2m/s)) 
(天井排気: 有, 袖壁: 有, 擾乱: 0.3m/s, 給気温度: 20.0℃, 夏期) 
(j) Case 2-L-w 天井置換換気方式 
(給気口: 多孔板, フード排気量: 2,517m3/h(フード面風速: 0.2m/s)) 
(天井排気: 有, 袖壁: 有, 擾乱: 0.3m/s, 給気温度: 18.0℃, 冬期) 
＊黒枠内=WBGT[℃] ＊白枠内=完全混合濃度で無次元化[%] ＊白枠( )内=トレーサガス(HFC 134a)濃度[ppm]
25℃ 35℃





























































































































































































































































































































名古屋市内にある独立した平屋建てのファミレス厨房(厨房床面積: 約 40m2、24 時間営業)を対象とした。
店舗は客席数 100 席程度の一般的な規模であり洋食を提供している。実測を行った店舗の平面図を図 4.10
に、厨房内の調理機器レイアウトを図 4.11 に、主要な調理機器の仕様を表 4.11 に示す。この厨房では、天
井置換換気方式と局所空調方式とを切り替えることができるように設計されている。2008 年 8 月～2009 年
2 月中旬の約 7 か月間と 2009 年 8 月の 1 週間に局所空調方式の状態で測定し、2009 年 2 月中旬～9 月の約 8
か月間に天井置換換気方式の状態で測定した。給･排気口レイアウトを図 4.12 に、空調システム構成を図 4.13
に、給・排気条件を表 4.12 に示す。 
 
 
図 4.10 店舗平面図                  単位:[mm]
 
 























表 4.11 主要な調理機器の仕様 
機器名 定格消費電力[kW] 台数 
電磁調理器 2.5 5 
電気炊飯器 2.7 3 
電気グリドル 10.7 1 
電気フライヤ 6.0 2 
電気ジェットオーブン 12.5 1 
電気ゆで麺機 6.2 1 

















排気フード1 排気フード2 食洗機用フードOAガラリ（生外気導入） 天井排気口

















































表 4.12 給・排気条件 












排気フード 1 2,045 (0.43) 1,050 (0.22) 
排気フード 2 3,030 (0.48) 1,600 (0.26) 
食洗機用フード 760 (0.36) 760 (0.36) 
天井排気口 268 - 268 - 
従業員室パス排気口(設計風量) 360 - 360 - 
合計 6,463 - 4,038 - 
給気量
 
外気処理空調機 1,628 (8.37) 1,628 
(0.21) 
PAC 空調機 795 (6.13) 795 
OA ガラリ 1,430 - 0 - 
その他流入(Dish up ,Wash up) 2,610 - 1,615 - 




度となっている調理汚染物の誘引を少なくするため、天井面より 400mm 下の位置の給気口(開口率 40%のパ
ンチングメタル)から約 0.15m/s の低風速で吹出した(写真 4.3 参照)。局所空調方式では 5 つのパンカルーバ
から給気(平均吹出風速：約 4.8m/s)を行い、従来の店舗と同様に OA ガラリから外気の導入を行う。 
 
写真 4.2 排気フード袖壁 写真 4.3 天井置換換気吹出口 
 
  





測定項目を表 4.13 に、計測機器を表 4.14 に、測定点を図 4.14 に示す。常時設置した計測機器により厨房
内温湿度および調理機器と空調機の消費電力量を長期間測定した。また、特定の期間には図 4.14 に示す①
～⑩の 10 か所で温湿度・風速・放射温度を 3 分間隔で移動計測した。 
 
図 4.14 測定点                単位:[mm] 
 






(移動計測: 上下 10 点) 
FL+50, +450, +850, +1,050, +1,250, +1,450, +1,650, +1,850, +2,050, 
+2,650mm 
風量 トレーサガス(HFC 134a)を用い算出 
厨房機器・空調機消費電力量 電流値で計測(主管は電力計測)、電圧と力率を乗じて補正 
温湿度(常時設置) 厨房内 6 点、空調吹出口 2 点、OA ガラリ(外気温度)1 点 
粉じん濃度 FL+1,650mm 
表 4.14 計測機器 
種類 計測機器 備考 
温熱環境測定 
(移動計測) 











HFC134a ガスボンベ 住友精化 
温湿度(常時設置) 温湿度ロガー(3670) HIOKI 
消費電力量 クランプロガー(3673) HIOKI 









① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
凡例 温湿度 移動計測測定 粉塵計①～⑩
FL+1,500
Wash UpDish Up







a) 冬期の厨房内温度と空調消費電力量の時間変化(図 4.15～図 4.18) 
局所空調方式と天井置換換気方式において外気条件が同様な冬期 1日の厨房内温度を図 4.15と図 4.16に、
空調消費電力の時間変化を図 4.17 に示す。局所空調方式での厨房内温度は FL+1,500mm で 17～21℃である
に対し、FL+500mm では 13～19℃であり、夜間に足元の温度低下が大きい。一方、天井置換換気方式では、










っている。これは局所空調方式では OA ガラリから外気を導入していることによると考えられる。 
 
 
(a) 局所空調(計測日: 2009 年 1 月 14 日) 
 
(b) 天井置換換気(計測日: 2009 年 3 月 26 日) 



























(a) 局所空調(計測日: 2009 年 1 月 14 日) 
 
(b) 天井置換換気(計測日: 2009 年 3 月 26 日) 
図 4.16 厨房内の空調機吹出温度と Dish-Up および Wash-Up 温度の時間変化(冬期) 
 
 
(a) 局所空調(計測日: 2009 年 1 月 14 日) 
空調消費電力量: 203kWh/日 
 
(b) 天井置換換気(計測日: 2009 年 3 月 26 日) 
空調消費電力量: 110kWh/日 

















































(計測日時: 2009 年 1 月 16 日 15:20～16:25)  
吹出温度(外気処理空調機系統): 11.6℃、吹出温度(PAC 空調機系統): 22.0℃ 
外気温度: 11.4℃、空調消費電力量 厨房･パントリー: 0.54kW、客席: 3.56kW 
厨房機器消費電力量: 15.5kW         ※ 数値は計測中の平均値 
 
(b) 天井置換換気 
(計測日時: 2009 年 2 月 16 日 14:50～15:45) 
吹出温度(外気処理空調機系統): 10.2℃、吹出温度(PAC 空調機系統): 19.7℃ 
外気温度: 8.1℃、空調消費電力量 厨房･パントリー: 0.69kW、客席: 1.91kW 
厨房機器消費電力量: 14.3kW         ※ 数値は計測中の平均値 
15℃ 25℃

























b) 夏期の厨房内温度と空調消費電力量の時間変化(図 4.19～図 4.22) 
外気条件が同様な夏期 1日の厨房内温度を図 4.19と図 4.20に、空調消費電力の時間変化を図 4.21に示す。
調理機器からの放熱や外部からの貫流の影響が大きく、既設の空調機容量は十分ではなかった。このため厨
房内温度は、局所空調方式では FL+1,500mm、FL+500mm で 25～33℃であり、天井置換換気方式では
FL+1,500mm で 27～30℃、FL+500mm で 27～32℃であり、やや高い。局所空調方式と天井置換換気方式に
おいて、Dish-Up の温度は Wash-Up の温度に比べてやや高く、局所空調方式と比べると天井置換換気方式の
方が 13 時以降は 1.8℃ほど低くなっている。また、外気温度がピークとなる 14 時頃では、天井置換換気方
式は局所空調方式と比べると FL+2,700mm 以外ではやや低い温度となっている。天井置換換気方式では夜間
の客席用空調機の稼働率が低くなっており、天井置換換気方式では局所空調方式に比べて日積算で 20%程度






(a) 局所空調(計測日: 2009 年 8 月 4 日) 
 
(b) 天井置換換気(計測日: 2009 年 7 月 30 日) 



















(a) 局所空調(計測日: 2009 年 8 月 4 日) 
 
(b) 天井置換換気(計測日: 2009 年 7 月 30 日) 
図 4.20 厨房内の空調機吹出温度と Dish-Up および Wash-Up 温度の時間変化(夏期) 
 
 
(a) 局所空調(計測日: 2009 年 8 月 4 日) 
空調消費電力量: 559kWh/日 
 
(b) 天井置換換気(計測日: 2009 年 7 月 30 日) 
空調消費電力量: 449kWh/日 





























(計測日時: 2009 年 8 月 4 日 15:20～16:40) 
吹出温度(外気処理空調機系統): 22.7℃、吹出温度(PAC 空調機系統): 23.9℃ 
外気温度: 34.2℃、空調消費電力量 厨房･パントリー: 8.48kW、客席: 17.9kW 
厨房機器消費電力量: 21.1kW         ※ 数値は計測中の平均値 
 
(b) 天井置換換気 
(計測日時: 2009 年 7 月 30 日 15:45～17:10) 
吹出温度(外気処理空調機系統): 24.0℃、吹出温度(PAC 空調機系統): 24.0℃ 
外気温度: 34.2℃、空調消費電力量 厨房･パントリー: 5.6kW、客席: 16.1kW 
厨房機器消費電力量: 19.1kW         ※ 数値は計測中の平均値 
20℃ 30℃























c) 日平均外気温度と日平均厨房内温度の関係(図 4.23) 




日平均外気温度とは、OA ガラリに設置した温度記録計の 5 分毎のデータの日平均であり、日平均厨房内
温度とは、厨房内に常時設置した FL+500、FL+1,500 の温度記録計の 5 分毎のデータの日平均である。 
 
凡例 ◇ 局所空調  ◆ 天井置換換気 
(a) 冬期(1～3 月) (b) 夏期(7～9 月) 
図 4.23 日平均外気温度と日平均厨房内温度の関係 
d) 日平均外気温度と空調消費電力量の関係(図 4.24) 







凡例 ◇ 局所空調  ◆ 天井置換換気 
(a) 冬期(1～3 月) (b) 夏期(7～9 月) 































20 25 30 35
日平均外気温度[℃]
空調消費電力量[kWh/日]




e) 店舗面積と空調消費電力量の関係(表 4.15、図 4.25) 
店舗の面積と電力量の実測結果を表 4.15 に、厨房･パントリーおよび客席の面積比率と空調消費電力量比



























冬期 12(0.9) 191(13.8) 1,081 
夏期 205(14.8) 354(25.6) 1,381 
天井置換 
換気 
冬期 23(1.7) 87(6.3) 1,081 
夏期 136(9.8) 313(22.7) 1,381 
 
(a) 冬期 (b) 夏期 










































(2) 標準新有効温度 SET* 
移動計測により測定した温湿度、風速、放射温度のデータから FL+850mm と FL+1,450mm における SET*
を算定した結果を図 4.26 に示す。SET*の設定条件として、夏期・冬期ともに代謝量(met 値)は 1.6、着衣量
(clo 値)は 0.6 として算出した。冬期の SET*は、局所空調方式では 19.0～27.2℃であるのに対し、天井置換





























調理作業に伴い発生するオイルミストや粉じんなどの影響を把握するために、7 月 29 日～8 月 5 日の期間
に粉じん計を調理作業に影響を及ぼさない FL+1,650mm の高さに設置して、1 分間隔で連続的に厨房内粉じ
ん量を測定し、1 日の平均粉じん濃度とした結果を図 4.27 に示す。今回の粉じん濃度測定で使用した粉じん





実測対象厨房の近くにある 2 つのファミレス店舗における 1 日ごとの来客数の推移を図 4.28 に示す。週
末の来客数は平日に比べて、約 1.7 倍となっている。 
 
 
図 4.27 日平均粉じん濃度の変化(夏期) 
 
 
図 4.28 ファミレス店舗の 1 日ごとの来客数の推移の例 



















1 8 15 22 29
来客数[人/日] 店舗A 店舗B




































重要度 満足度 重要度 満足度 
(a) 局所空調(冬期) n=10 (b) 天井置換換気(冬期) n=7 
 
重要度 満足度 重要度 満足度 
(c) 局所空調(夏期) n=9 (d) 天井置換換気(夏期) n=9 
重要度 1 重要でない 2 あまり重要でない 3 どちらでもない 4 やや重要  5 重要 
満足度 1 不満    2 やや不満     3 どちらでもない 4 やや満足  5 満足 






























































計算条件を表 4.16 に示す。期間は夏期(7～9 月)、中間期(4～6 月、10～12 月)、冬期(1～3 月)とし、場所
は実測をおこなった名古屋とする。換気は 24 時間運転とし、換気量は局所空調方式・天井置換換気方式と
もに外気処理空調機系統の給気量と同じ 1,630m3/h とする。局所空調方式の給気温湿度は一般的な空調機の








気方式の約 1.8 倍となっている(図 4.29 (a))。中間期の冷房負荷については、局所空調方式が天井置換換気方
式の約 2.2 倍となっており、暖房負荷については、ほぼ同じ値になっている(図 4.29(a))。年間で集計すると、
天井置換換気方式の方が約 30％取入れ外気の負荷は小さい(図 4.29(b))。 
 
  




表 4.16 省エネルギー効果の計算条件 
期間 
夏期(7～9 月) 2,208 時間(h) 
中間期(4～6 月, 10～12 月) 4,392 時間(h) 
冬期(1～3 月) 2,160 時間(h) 
場所 名古屋 
換気の運転時間 24 時間(h) 




温度 16 ℃ 
絶対(相対)湿度 11g/kg' (96%Rh) 
天井置換換気 
温度 20 ℃ 




夏期 16 ℃以下 
中間期 12-16 ℃以内 
冬期 12-16 ℃以内 
天井置換換気 
夏期 20 ℃以下 
中間期 12-20 ℃以内 
冬期 12-20 ℃以内 
空気密度 1.275kg/m3 (1atm, 4℃) 
定圧比熱 1,007 J/(kg･K) 































外気冷房が可能な時間を表 4.16 に示す判定条件で計算し、結果を図 4.30 に示す。期間ごとの外気冷房が
可能な時間を図 4.30(a)に示す。夏期において局所空調方式では 29 時間であるのに対して、天井置換換気方
式では 134 時間、外気冷房が可能となる(図 4.30(a))。中間期においては局所空調方式が 1,004 時間であるの
に対して、天井給気型置換換気では 2,018 時間、外気冷房が可能である(図 4.30(a))。冬期においては局所空
調方式が 118 時間であるのに対して、天井給気型置換換気では 134 時間、外気冷房が可能である(図 4.30(a))。
このように夏期、中間期、冬期のいずれの期間においても局所空調方式に比べて天井置換換気方式の方が外
気冷房可能時間が多い。また、年間で集計すると、局所空調方式が 1,151 時間であるのに対して、天井給気
型置換換気空調方式は 2,286 時間である(図 4.30(b))。すなわち、天井置換換気方式の方が約 2 倍の時間、外
気冷房が可能である。夏期における冷房時間は局所空調方式で 2,179 時間、天井置換換気方式で 2,074 時間
となり、天井置換換気方式の方が 105 時間、冷房が必要となる時間が少なくなる(図 4.30(c))。中間期におけ
る冷房時間は局所空調方式で 2,076 時間、天井置換換気方式で 1,062 時間となり、天井置換換気方式の方が


















































夏期 夏期 中間期 中間期 冬期 冬期
冷房時間 暖房時間 冷房時間 暖房時間 冷房時間 暖房時間
時間[h] 局所空調 天井置換換気
夏期 中間期 冬期











































第 4 章に関する注釈 
注 4.1) CFD 解析の Case 2-3(図 4.7(3))に対応する条件での実験結果を補図に示す。ただし、厨房のモデ








補図 4.1 実験結果 天井置換換気方式 
(給気口: 多孔板, フード排気量: 2,517m3/h(フード面風速: 0.2m/s)) 
(天井排気: 無, 袖壁: 無, 擾乱: 無, 給気温度: 18.0℃, 夏期) 
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1 日の設計食数が 200 食程度の社員食堂の中規模業務用電化厨房(約 76m2)を対象とした。この厨房では局
所空調方式と天井置換換気方式の切り換えが可能である。厨房平面図と排気口位置を図 5.1 に、給気口と温
湿度測定の位置を図 5.2 に示す。主要な調理機器は、フード A の下にある IH レンジと電気フライヤ、フー
ド B の下にあるスチームコンベクションオーブン(以降、スチコンと記す)、フード C の下にある茹で麺器、
フード D の下にある立体炊飯器、ウォーマーテーブル、食器洗浄機である。天井置換換気用吹出口の吹出
面は写真 5.1(1)に示すように天井から 200mm 下げ、吹出し気流による空間上部の高温空気の誘引を抑制す
るような工夫を行っている。アイランド型のレイアウトになっている IH レンジと電気フライヤの上にある
フード A には写真 5.1(2)に示すように袖壁と背板が、茹で麺器の上にあるフード C には袖壁が取り付けられ
るようになっている。 
  






図 5.1 厨房平面図と排気口位置              単位:[m]
図 5.2 給気口と温湿度測定の位置 
 
(1) 天井置換換気用吹出口 (2) フード A の袖壁･背板 
写真 5.1 実測状況 
  



































































度に依存しないので、表 5.1 や表 5.2 に示した風量は標準状態での値である。表 5.2 中のフード面風速は風
量をフード開口面積で除した値である。風量測定に用いた機器を表 5.3 に示す。 
局所空調方式では 8 か所に設置したパンカルーバ①～⑧から空調空気を夏期は 19℃で、冬期は約 14℃で
給気し、3 か所の天井吹出口 1～3 から温度調整を行っていない外気(以降、外気と記す)を吹出す。天井置換
換気方式では 4 箇所の天井吹出口 1～4 から空調空気を夏場は約 21℃で、冬期は約 15℃で給気し、外気は吹
出さない。排気はフード A～フード D、天井排気口（EA1、EA2）、食品庫扉のガラリから行う。排気フー
ドのオーバーハング(張出し寸法)は、ASHRAE Handbook(文献 4)を参考として、負荷が大きい機器上のフー
ドでは 150mm 以上、負荷が小さい機器上のフードでは 100mm 以上とすることとした。結果として、フード
A のオーバーハングは幅方向で 175mm、奥行き方向で 150mm し、フード C のオーバーハングは幅方向で
175mm、奥行き方向で 210mm とした。また、調理機器とフード下端の離隔距離は 1,000mm を目安に考え、
フード A では 1,050mm、フード C では、1,100mm とした。 
小規模業務用電化厨房に関する前章の検討結果 1)～3)から、天井置換換気方式では局所空調方式に比べ効率










る。また、天井置換換気方式ではフード A に背板と袖壁を設置し、フード C に袖壁を設置したケースを Case 
2-s-2 と Case 2-w-2 とし、袖壁・背板の有効性の検討を行う。Case 2-s-1 と Case 2-w-2 のみフード捕集性状の
測定日は、2011 年 8 月 3 日と 2011 年 12 月 8 日であり、温熱環境の測定日と異なる。 
  








パンカルーバ(PK#14):①～⑧の計 8 か所 
風量: 夏期･冬期 3,667m3/h、温度：夏期約 19℃、冬期約 14℃ 
天井置換換気方式 
天井吹出口 1～4 の計 4 か所(下方向に吹出す) 
吹出口サイズ:1.2m×0.6m、多孔板(パンチング)開口率 22.6%: 2 重 
風量: 夏期 3,712m3/h 冬期 3,711m3/h、温度：夏期約 21℃、冬期約 15℃
外気の吹出口 局所空調方式 
天井吹出口 1～3 の計 3 か所(下方向に吹出す) 
吹出口サイズ:1.2m×0.6m、多孔板(パンチング)開口率 22.6%: 2 重 
風量: 夏期･冬期 1,620m3/h  
食堂側からの
移送流 
局所空調方式 風量: 夏期･冬期 2,213m3/h、温度：夏期約 28℃、冬期約 21℃ 
天井置換換気方式 風量: 夏期 1,388m3/h 冬期 1,269m3/h、温度：夏期約 28℃、冬期約 21℃
表 5.2 排気条件 
フード名 季節 
排気風量(フード面風速)  寸法 [m] 


















































※1 食品庫扉のガラリの寸法は、実際のものではなく CFD 解析で設定した開口部の寸法を示す 
表 5.3 風量測定およびフード捕集性状測定に用いた機器 
測定項目 測定機器 メーカー 
フード 
捕集性状 
Multipoint Sampler and Doser 1303 
INNOVA 
Fermentation Monitor 1313 
マスフローコントローラ 8550MC-0-1-1 コフロック 
 
  




表 5.4 調理機器と発熱条件 
排気位置 調理機器 発熱条件 ( )内定格 
フード A 
IH レンジ 沸騰状態 2.5kW(3kW)+2.5kW(5kW) 
電気フライヤ 180℃設定(6kW) 
フード B スチコン 連続運転(10.1kW) 





天井排気口 EA1 食器洗浄機 15 分に一度運転(8kW) 
― ウォーマーテーブル 85℃設定(4.5kW) 
表 5.5 実測ケース 
ケース名 換気・空調方式 換気量 袖壁・背板 測定日 
Case 1-s 局所空調方式 7,500m3/h 
無 
2012 年 7 月 26 日 
Case 2-s-1 天井置換換気方式 
5,100m3/h 
2011 年 8 月 9 日 
Case 2-s-2 天井置換換気方式 有 2011 年 8 月 4 日 
Case 1-w 局所空調方式 7,500m3/h  
無 
2012 年 12 月 13 日 
Case 2-w-1 天井置換換気方式 
4,980m3/h 
2011 年 12 月 8 日 
Case 2-w-2 天井置換換気方式 有 2011 年 12 月 9 日 
 
 
図 5.4 トレーサガス(SF6)濃度計測の概要 
  





表 5.3 に示す測定機器を用いた。図 5.3 に示すように調理機器上から一定量で発生させた場合のトレーサ
ガス(SF6)の排気ダクト内濃度を、100％捕集時の濃度で除した無次元化濃度の時間変化を図 5.4 に示す。ト
レーサガス濃度は、フード A とフード B と天井排気の 3 系統が合流したダクト内で、かつ、フード A から
3m 以上離れた位置で測定した。これはフード A 単独のダクト系で濃度を測定するとトレーサガスが十分に
混合せず、捕集性状を検討することができなかったためである。フード B などからの空気が合流した状態
での濃度測定値ではあるが、100％捕集時の濃度で無次元化しているので捕集性状はできると考えた。 
無次元化濃度の 20 秒から 140 秒までの平均値を簡易捕集率とする。トレーサガスのドージング開始時を
測定開始とする。トレーサガスがドージング開始後に、サンプリングされた後に、ガスモニタで濃度計測さ





また、天井置換換気方式ではフード A の調理機器前の約 2m の間を人が 7～8 秒で往復し、その擾乱の影響
を確認した。北欧の技術基準 Nordtest Method VVS088(文献 5)では、調理機器前を 1.0m×0.5m のパネルが
0.5m/s で移動している状態でフードの捕集率を測定する。本研究ではこの方法を参考にして人が移動するこ





天井置換換気方式の Case 2-s-1 と Case 2-w-1(図 5.4(2))では局所空調方式の Case 1-s と Case 1-w(図 5.4(1))
に比べ、フード A とフード C 共に簡易捕集率が高い。変動係数は、局所空調方式の Case 1-s と Case 1-w で
は、フード A は 0.19, 0.20、フード C は 0.14, 0.10 に対し、天井置換換気方式の Case 2-s-1 と Case 2-w-1 では





袖壁や背板を設置した天井置換換気方式の Case 2-s-2 と Case 2-w-2(図 5.4(3))においては、フード A とフ
ード C の両方とも簡易捕集率は 1.0 となっており、袖壁や背板を設置していない天井置換換気方式の Case 

















(1-a) Case 1-s 
  フード A 
(1-b) Case 1-s 
  フード C 
(1-c) Case 1-w 
  フード A 
(1-d) Case 1-w 
  フード C 
(1) 局所空調方式 
(2-a) Case 2-s-1 
  フード A 
(2-b) Case 2-s-1 
  フード C 
(2-c) Case 2-w-1 
  フード A 
(2-d) Case 2-w-1 
  フード C 
(2) 天井置換換気方式 
(3-a) Case 2-s-2 
  フード A 
(3-b) Case 2-s-2 
  フード C 
(3-c) Case 2-w-2 
  フード A 
(3-d) Case 2-w-2 
  フード C 
(3) 天井置換換気方式(袖壁･背板あり) 
図 5.4 排気フードの捕集性状 無次元化濃度 
 
(1-a) Case 2-s-1 
  フード A 
(1-b) Case 2-w-1 
  フード A 
(2-a) Case 2-s-2 
  フード A 
(2-b) Case 2-w-2 
  フード A 
(3) 天井置換換気方式(袖壁･背板あり) 
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簡易捕集率: 0.98




表 5.6 簡易捕集率と無次元化濃度の変動係数 
ケース名 
簡易捕集率 ( )内人の移動有 変動係数 ( )内人の移動有 
フード A フード C フード A フード C 
Case 1-s 0.94 0.83 0.19 0.14 
Case 2-s-1 0.97 (0.92) 0.96 0.10 (0.18) 0.07 
Case 2-s-2 1.00 (1.00) 1.00 0.10 (0.15) 0.07 
Case 1-w 0.80 0.87 0.20 0.10 
Case 2-w-1 0.97 (0.96) 0.96 0.09 (0.12) 0.11 
Case 2-w-2 1.00 (0.98) 1.00 0.13 (0.17) 0.06 
  





表 5.7 に測定機器を示す。図 5.2 に ● で示した 10 か所にポールをたて、それぞれ高さ方向 6 点に無線式
小型温湿度計を設置した。茹で麺器前のポール 1 と IH レンジ前のポール 8 の高さ 1.1m に PMV 計を設置し
た。PMV 計では、夏期と冬期ともに clo 値は 0.6clo、活動量は 1.6met と設定した。図 5.6 と図 5.7 にそれぞ
れ夏期と冬期の温熱環境の実測結果を示す。さらに実測により得られたデータより、前章の小規模厨房(フ
ァミレス店舗)と同様に、暑熱環境における温熱指標である WBGT(湿球黒球温度[℃])を算出した。結果は図
5.2 に示した A-A’断面と B-B’断面における温度コンタ（等高線）図で表し、PMV の測定値を図中の ● の
右に風速値を( )内に、WBGT の算定値を黒枠内に示す。また、表 5.8 に作業域内平均温度を示す。作業域内
平均温度は、各ポールの FL+0.1m, 0.6m, 1.1m, 1.7m の平均温度とした。 
表 5.7 温熱環境測定機器 
測定項目 測定機器 メーカー 
温湿度 温度ロガー(RTR-52)、温湿度ロガー(RTR-53) T&D 
PMV PMV 計(AM-101) 京都電子工業 
 
表 5.8 作業域内平均温度 
ケース名 Case 1-s Case 2-s-1 Case 2-s-2 Case 1-w Case 2-w-1 Case 2-w-2 
A-A’断面 25.6℃ 25.3℃ 24.3℃ 18.7℃ 19.7℃ 18.8℃ 
B-B’断面 25.1℃ 26.7℃ 25.7℃ 18.7℃ 20.7℃ 20.0℃ 
 





(1) 局所空調方式と天井置換換気方式の比較(図 5.6(1), (2)) 
天井置換換気方式(図 5.6(2))の方が局所空調方式(図 5.6(1))より温度成層が顕著である。全てのケースにお
いて、業務用厨房の温熱環境の目標とされる 25℃以下は満たされていない 6)。厚生労働省「大量調理施設衛





くなった懸念がある。これについては次節の CFD 解析により検討を行う。 
(2) 袖壁・背板の効果(図 5.6(2), (3)) 
フードに袖壁・背板を設置した Case 2-s-2(図 5.6(3))では Case 2-s-1(図 5.6(2))より温度が低く、作業域内平
均温度は A-A’断面と B-B’断面ともに約 1℃低い。すなわち、袖壁・背板の設置によりフードからの熱上昇
流の漏出が低減し、厨房内温環境は良好となっていると考えられる。 
(3) PMV の測定結果(図 5.6(1), (2)) 
夏期の全てのケースで PMV は正値となった。局所空調方式(図 5.6(1))の方が天井置換換気方式(図 5.6(2))
より 0 に近い値となった。これは局所空調方式の方が天井置換換気方式より測定点での空気温度がやや低く、
さらにパンカルーバからの吹出し気流の影響により風速が高かったためである。 
(4) WBGT の算出結果(図 5.6(1), (2), (3)) 
WBGT は 21.7～24.2℃となった。天井置換換気方式の方が厨房全体の換気量が少なく、給気温度が約 2℃
高い状況で A-A’断面では、局所空調方式(図 5.6(1))の方が天井置換換気方式(図 5.6(2))より 0.5℃低い。B-B’
断面ではパンカルーバの吹出し気流の影響によりほぼ同じ値となった。また、袖壁･背板の設置により、
WBGT は 2℃前後低くなることがわかる(図 5.6(3))。 
 
図 5.6 夏期の温度分布  
 
(1-a) Case 1-s A-A’断面 (2-a) Case 2-s-1 A-A’断面 (3-a) Case 2-s-2 A-A’断面 
 
(1-b) Case 1-s B-B’断面 (2-b) Case 2-s-1 B-B’断面 (3-b) Case 2-s-2 B-B’断面 
(1) 局所空調方式 
実測日：7 月 26 日 
(2) 天井置換換気方式 
実測日：8 月 9 日 
(3) 天井置換換気方式 袖壁･背板あり


















































































(2) 袖壁・背板の効果(図 5.7(2), (3)) 
袖壁・背板を設置した Case 2-w-2(図 5.7(3))では Case 2-w-1(図 5.7(2))より温度がやや低く、作業域内の平均
温度は、A-A’断面で 0.9℃、B-B’断面で 0.7℃低い。すなわち、夏期と同様に、袖壁・背板の効果が見られる。
ただし、Case 2-w-2 の給気温度が Case 2-w-1 より 0.7℃低いことを考慮すると、袖壁・背板の効果は夏期に比
べ顕著ではない。 
(3) PMV の測定結果(図 5.7(1), (2)) 
冬期の全てのケースで PMV は 0 以下となった。局所空調方式では PMV の負値が大きい。これは空間温
度が低いことに加え、パンカルーバからの吹出し気流により測定点の風速が高いことによると考えられる。 
(4) WBGT の算出結果(図 5.7(1), (2), (3)) 
WBGT は 12.2～16.0℃となった。冬期では暑熱環境の問題となるような状況は見られない。局所空調方式
では、低湿度の外気が流入することから WBGT が低くなる。天井置換換気方式において袖壁･背板を設置す
ると、WBGT は約 4.0℃低くなることがわかる(図 5.7(3))。 
 
(1-a) Case 1-w A-A’断面 (2-a) Case 2-w-1 A-A’断面 (3-a) Case 2-w-2 A-A’断面 
(1-b) Case 1-w B-B’断面 (2-b) Case 2-w-1 B-B’断 (3-b) Case 2-w-2 B-B’断面 
(1) 局所空調方式 
実測日：12 月 13 日 
(2) 天井置換換気方式 
実測日：12 月 8 日 
(3) 天井置換換気方式 袖壁･背板あり




黒枠内=WBGT[℃] ● :PMV 値 ( )内:風速 m/s  18℃  24℃

































































5.5.1 ファン消費電力量(表 5.9、図 5.8) 
局所空調方式と天井置換換気方式の給気・排気ファンの消費電力量の測定結果を表 5.9 に示す。この測定
結果をもとに、厨房の稼動時間を 1 日 7 時間、年間 250 日と仮定した場合の試算結果を図 5.8 に示す。換気
量の少ない天井置換換気方式では、局所空調方式よりファンの消費電力が約 56％小さいことがわかる。 
 
表 5.9 厨房における給排気ファン動力 
 局所空調方式 
(2 月 15 日) 
天井置換換気方式 
(1 月 24 日) 
フード A～D 排気+天井排気 2,216W (7,570m3/h) 818W (5,160m3/h) 
外気処理給気+外気※1 1,687W (5,240m3/h) 840W (3,180m3/h) 
食堂からの移送空気         --- (2,330m3/h)         --- (1,980m3/h) 
※1：局所空調方式のみ外気を導入する 
  




























5.5.2 空調消費エネルギー(図 5.9、図 5.10) 
夏期の局所空調方式と天井置換換気方式の空調消費エネルギー、室内平均温度、室内外の比エンタルピー
差の関連を検討する。室内平均温湿度は、厨房内に設置されたセンサ（FL+1,100mm）5 点の測定結果の平








図 5.9 平均外気温度と厨房内平均温度(夏期) 
 
(1) 室内外比エンタルピー差 (2) 平均外気温 




























y = 31.806x + 198.59
R2 = 0.5228





















y = 38.381x - 819.46
R2 = 0.9849

























5.5.3 冷暖房エネルギーの年間試算(表 5.10、図 5.11、図 5.12) 
厨房の全外気運転空調機(PAC と記す)は、外気と給気の温度差および定格風量から、食堂の空調機(AC-02
と記す)は、冷温水の温度差および水量から空調熱量を算出した。空調熱量は PAC と AC-02 について季節毎







(1) 厨房用空調・夏期〈7～9 月〉 (2) 厨房用空調・冬期〈12～3 月〉 
(3) 厨房用空調・中間期〈4～6,10～11 月〉 (4) 食堂用空調・夏期〈7～9 月〉 
(5) 食堂用空調・冬期〈12～3 月〉 (6) 食堂用空調・中間期〈4～6,10～11 月〉 
図 5.11 平均外気温度と空調消費熱量(夏期、冬期、中間期) 
  
y = 34.793x - 725.87
R2 = 0.9849


































































y = 3.5878x - 93.597
R2 = 0.6688























y = 19.519x - 388.94
R2 = 0.6059



















































図 5.12 年間消費エネルギーの試算結果 
 
表 5.10 空調用熱源機器の成績係数 7) 
熱源機器 温熱源 冷熱源 
















給排気ファン 空調 調理機器 削減分
24%












らに潜熱量が多かった IH レンジ、茹で麺器、ウォーマーテーブルには 100℃の蒸気が調理機器上面で発生
するものとして流入境界条件を設定し、その発生量分は調理機器に近い排気口から排気されるものとした。














M：1 mol の水の質量(=18g/mol)。蒸発水量 X は表 5.3 に示す模擬負荷を一定時間(15 分間)かけた後、模擬負








表 5.11 解析条件 
解析領域 9,900mm×7,800mm×2,995mm
メッシュ数 171(Ⅹ)×142(Ｙ)×61(Ｚ)＝1,481,202 メッシュ 
乱流モデル 標準 k-ε モデル
移流項 QUICK
発熱条件 
定格 3kW の IH レンジ: 220W、定格 5kW の IH レンジ: 177W、スチコン: 480W 
電気フライヤ: 740W、茹で麺器: 288W 電気式立体炊飯器: 3,353W、食器洗浄機: 1,720W、












1 416 4.0 18.9
0.17(X)×0.17(Y) 
2 536 5.2 19.1
3 443 4.3 19.5
4 397 3.8 18.5
5 499 4.8 19.1
6 499 4.8 18.9
7 517 5.0 20.1




1 661 0.26 29.4
0.6(X)×1.2(Y) 
2 339 0.13 29.3
3 620 0.24 29.4
天井置換 
換気方式 
1 1,074 0.41 21.3
2 782 0.30 22.1
3 894 0.34 20.9




















定格 3kW の IH レンジ 5.2 0.036
100 
0.2(X)×0.2(Y) 定格 5kW の IH レンジ 5.1 0.035
茹で麺器 15.4 0.027 0.4(X)×0.4(Y)









フード A 局所空調方式 1,980.3 6.1
 
0.3(X)×0.3(Y) 天井置換換気方式 1,470.3 4.5
フード B 局所空調方式 1,310.0 4.0 0.3(X)×0.3(Y) 天井置換換気方式 250.0 0.77
フード C 局所空調方式 715.4 3.2 0.25(X)×0.25(Y) 天井置換換気方式 885.4 3.9





















定格 3kW の IH レンジ: 50W/(m2･K)、定格 5kW の IH レンジ: 30W/(m2･K) 
電気フライヤ: 25W/(m2･K)、スチコン: 10W/(m2･K) 茹で麺器: 50W/(m2･K) 
電気式立体炊飯器: 200W/(m2･K)、食器洗浄機: 100W/(m2･K) 
ウォーマーテーブル: 50W/(m2･K)、その他の表面: 4.7W/(m2･K) 
放射率： 
フード･調理機器などの金属面で ε=0.3、その他の表面で ε=0.9 





解析ケースを表 5.12 に示す。Case 1-s と Case 2-s-1 は夏期の局所空調方式と天井置換換気方式の実測時の
条件に基づいて解析したものであり、食堂から厨房への移送空気温度は約 28℃である。一方、夏期の通常
の食堂温度は 26℃程度であるため、Case 1-s_26 と Case 2-s-1_26 では食堂側からの移送空気の温度を 26℃と
した。さらに夏期の実測結果では厨房内の作業域内平均温度が25℃以下を満足するケースがなかったため、
天井置換換気用吹出口の位置を変更することにより、作業域内平均温度を低くできるかを検討した。すなわ
ち、図 5.13 に示すように Case 2-s-1-a と Case 2-s-1-b では B-B’断面の温度を下げるために、天井置換換気
用吹出口の一部を B-B’断面に移動した。 























(1) Case 2-s-1-a (2) Case 2-s-1-b 
: 天井吹出口






















5.6.2 CFD 解析結果と実測結果の比較 
(1) 局所空調方式 Case 1-s(図 5.6(1)、図 5.14(1)) 
局所空調方式の解析結果(図 5.14(1))では実測結果(図 5.6(1))と同様に温度成層が顕著でない。また、作業
域内平均温度の解析結果は実測結果より A-A’断面では約 0.7℃高い程度であり、B-B’断面ではほぼ同じであ
った。このように実測に近い結果が CFD 解析により得られた。 
 















図 5.13(1)中の C-C’断面の気流分布を図 5.15 に示す。 
(1) Case 2-s-1-a(図 5.14(5)、図 5.15(2)) 
天井置換換気用吹出口の位置を変更した Case 2-s-1-a(図 5.14(5))では、Case 2-s-1(図 5.14(3))に比べ B-B’断




(2) Case 2-s-1-b(図 5.14(6)、図 5.15(3)) 
Case 2-s-1-b(図 5.14(6))では、図 5.14(2)に示すように天井置換換気用吹出口の位置をフード近傍は避け、
B-B’断面側に変更した。作業域内の平均温度は、Case 2-s-1-b(図 5.14(6))では Case 2-s-1(図 5.14(3))に比べ、
A-A’断面では約 0.3℃低く、B-B’断面では約 1℃低くなった。作業域内の平均温度も 25℃以下を満たし、厨
房内温熱環境は改善された。Case 2-s-1-b の気流分布(図 5.15(3))では吹出し気流がフード A へ直接吸い込ま
れる状況は見られなかった。 
  





図 5.14 CFD 解析の温度分布 
表 5.13 CFD 解析による作業域内平均温度の結果 
 Case 1-s Case 1-s_26 Case 2-s-1 Case 2-s-1_26 Case 2-s-1-a Case 2-s-1-b 
A-A’断面 26.3℃ 25.7℃ 25.2℃ 24.9℃ 25.5℃ 24.9℃ 





(1) Case 2-s-1 C-C’断面 (2) Case 2-s-1-a C-C’断面 (3) Case 2-s-1-b C-C’断面 
▼:天井吹出口  1.0m/s
図 5.15 天井置換換気方式において吹出口位置を変更した場合の気流分布 
(1-a) Case 1-s A-A’断面 (2-a)   Case 1-s _26 A-A’断面 (3-a) Case 2-s-1 A-A’断面 
 













(4-a) Case 2-s-1_26 A-A’断面 (5-a) Case 2-s-1-a A-A’断面 (6-a) Case 2-s-1-b A-A’断面 
 
(4-b) Case 2-s-1_26 B-B’断面 (5-b) Case 2-s-1-a B-B’断面 (6-b) Case 2-s-1-b B-B’断面 
給気温度：21.2℃、食堂温度：26.0℃ 給気温度：21.2℃、食堂温度：27.9℃給気温度：21.2℃、食堂温度：27.9℃
(4) 天井置換換気方式・食堂 26℃ (5) 天井置換換気方式・ 吹出口位置変更 
(6) 天井置換換気方式・ 
吹出口位置変更 
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る要因の一つである調理者擾乱を Nordtest Method により、実測では人体が移動することにより模擬して、そ






















に配置することが必要であることを示した。3 種類(洋食･和食･中華)の業務用厨房を対象とした CFD 解析で
は、従来方式と天井置換換気方式について、空調消費エネルギーの検討を行ない、フードの捕集性状を DCE
により、居住域の換気性状を EVV により評価し、天井置換換気方式の有効性を明らかにした。 
























































本研究では、実験においては WGBT などにより、温熱環境の評価をおこなった。CFD 解析においてフード



























































































表 1.1 厨房機器と排気フード寸法 
フード 調理機器 台数 
電気容量 機器寸法[m] フード 備考 
1 台当り 計 間口 奥行き 高さ 大きさ[m] 面積[m2]  
A 
電磁調理器 1 8.0 8.0 0.90 0.75 0.80 
1.5×0.9 1.35 
 
IH フライヤ 1 3.5 3.5 0.40 0.75 0.80  
計 2  11.5     
B 
スチコン 1 10.1 10.1 0.847 0.771 0.757 1.1×1.1 1.21  
計 1  10.1     
C 
茹で麺器 1 10.3 10.3 0.45 0.64 0.75 0.75×0.6 0.45  
計 1  10.3     
D 
電磁ローレンジ 1 12.4 12.4 0.45 0.60 0.45 
1.9×1.0 1.9 
 
立体炊飯器 1 15.3 15.3 0.79 0.69 1.3  
計 2  27.7     
E 
回転釜 1 13.5 13.5 1.26 1.01 0.85 
2.8×1.5 4.2 
HALTON 
スチコン 1 12.4 12.4 1.035 0.665 1.395  
ブラストチラー 1 1.18 1.18 1.20 0.88 0.8  





は、4 章の実測データを基に条件を設定した。算定基準の概要を表 1.2 に示す。 
 
表 1.2 必要換気量の算定基準の概要 






















②面風速 フード面積と面風速より算出 面風速は 0.3m/s 以上 
③換気回数 厨房容積より算出 電化厨房：20 回/h 換気 
※1. ドイツ技術者協会(Verein Deutscher Ingenieure)は多岐にわたる分野の規格を発行 








(1) VDI の基準に基づく必要換気量の算定 
VDI の基準に基づく必要換気量は、以下の計算式に基づき算定する。調理機器から発生する熱上昇流を算定す
る際の調理機器設置による減衰係数を表 1.3 に、排気フード風量を算定する際の熱上昇流の漏出計数を表 1.4 に示
す。VDI の基準値で算定する際の負荷率は、4 章のファミレス店舗における実測値より「同時使用電力量/全定格電力」






si QPQ  5.0  ・・・(1.1) 
iQ  ：調理機器の発熱量[W] 
P  ：接続負荷[kW] 




  iiiiii rdzQV  3/53/1 7.118  ・・・(1.2) 
 iiiii BLBLd  /2  ・・・(1.3) 
iV  ：熱上昇流[m3/h] 
iz  ：熱源高さ[m] 
id  ：気流直径[m] 
ir  ：機器設置による減衰係数[－] (表 1.3) 
i  ：機器負荷率[－] 
iL  ：機器幅[m] 
 iB  ：機器奥行[m] 





排気フード風量： iHE [ m3/h]  
(a) 排気フードに給気組込がない場合 








Hiii SaVHE   ・・・(1.5) 
ia  ：熱上昇流の漏出係数[－] (表 1.4) 
 
フード内給気風量： HS [ m3/h]は、(a)または(b)のいずれかの風量とする。 
(a) 排気フード風量の 15～20％ 
(b) 後述の(1.9)式と(1.4)式の差 
 
表 1.4 熱上昇流の漏出係数 
気流性状 給気口 




壁面設置 1.35 1.25 
天井設置 1.30 1.20 
層流 
（置換） 
天井 1.20 1.15 
作業域 1.15 1.10 
 
④ 厨房内排気風量 
厨房内排気風量： jE [ m3/h] 
(排気フードに覆われていない調理機器の対する排気風量) 
(a)  jj HEV 1.0≧ のとき 
jjj VaE   ・・・(1.6) 
ja  ：熱上昇流の漏出係数[－] (表 1.4) 
(b)  jj HEV 1.0＜ のとき 
ajj VVE   ・・・(1.7) 
aV ：補助風量[ m3/h]  )1.0( jj HEE ≧  





























jdm .  ：水蒸気発生量[kg/kg(DA)] 
i  ：機器負荷率[-] 
x  ：絶対湿度[kg/kg(DA)]   ：密度[kg/ m3] (= 1.2kg/m3) 
 
)(/0.6 DAkggxx SAEA   
（厨房内最大絶対湿度は 16.5g/kg(DA)とする） 






表 1.5 VDI の基準に基づく必要換気量の算定結果 
(a) 厨房機器の条件など 
フード 調理機器 台数 
電気容量[kW] 機器寸法[m] フード フードまでの距離[m] 







電磁調理器 1 8.0 8.0 0.90 0.75 0.80 
1.65×1.05 1.73 
0.80 1.8 1.000
IH フライヤ 1 3.5 3.5 0.40 0.75 0.80 0.80  1.000
計 2  11.5     
B 
スチコン 1 10.1 10.1 0.847 0.771 0.757
1.1×1.1 1.21 
1.017 1.8 0.783
計 1  10.1     
C 
茹で麺器 1 10.3 10.3 0.45 0.64 0.75 
0.8×0.85 0.68 
0.75 1.8 1.050
計 1  10.3     
D 
電磁ローレンジ 1 12.4 12.4 0.45 0.60 0.45 
2.4×1.1 2.64 
0.45 1.8 1.350
立体炊飯器 1 15.3 15.3 0.79 0.69 1.3 1.30  0.500
計 2  27.7     
E 
回転釜 1 13.5 13.5 1.26 1.01 0.85 
2.3×1.1 2.53 
0.83 1.97 1.120
スチコン 1 12.4 12.4 1.035 0.665 1.395 1.395  0.575
ブラストチラー 1 1.18 1.18 1.20 0.88 0.8 0.80  1.170




































IH フライヤ 0.60 600 1,050 0.52 316 1.20 380
計       1,089
B 
スチコン 0.70 0.70 700 700 3,535 3,535 0.81 1.10 1.00 690 976 1.20 828
1,171
計       828
C 
茹で麺器 0.98 0.98 980 980 5,047 5,047 0.53 0.67 0.63 579 700 1.20 695
841














立体炊飯器 0.70 700 5,355 0.74 354 424













818スチコン 0.70 700 4,340 0.81 395 454
ブラストチラー 0.70 700 413 1.02 348 400
計       854






(2) ASHRAE の基準に基づく必要換気量の算定 
ASHRAE の基準に基づく必要換気量は、表 1.6 に示す負荷区分別の厨房機器タイプと表 1.7 に示す厨房機器の
負荷区分に応じたフードの必要最低排気風量から排気フードの長さを乗じて算定する。算定手順に基づき、必要換
気量を計算した結果を表 1.8 に示す。全フードの排気風量の合計値となる必要換気量は、15,010m3/h となる。 
 
表 1.6 負荷区分別の厨房機器タイプ 


























表 1.7 厨房機器の負荷区分に応じたフードの必要最低排気風量 
フードのタイプ 
排気フード長さ 1m あたりの必要換気量[m3/h]([L/s]) 
軽負荷 中負荷 重負荷 超重負荷 
壁付き型キャノピーフード 






































(230～390) --- --- 
後ろ棚/機器接近型フード 
パスオーバー型フード 












表 1.8  ASHRAE の基準に基づく必要換気量の算定結果 
フード 調理機器 台数 

















電磁調理器 1 8.0 8.0 0.90 0.75 0.80
1.65×1.05 1.73 0.54 3,348 
フードⅠ/中負荷/ 
シングルアイランド
IH フライヤ 1 3.5 3.5 0.40 0.75 0.80
計 2  11.5  
B 
スチコン 1 10.1 10.1 0.847 0.771 0.757
1.1×1.1 1.21 0.42 1,841 
フードⅡ/軽負荷/ 
シングルアイランド計 1  10.1  
C 
茹で麺器 1 10.3 10.3 0.45 0.64 0.75
0.8×0.85 0.68 0.34  837 
フードⅡ/軽負荷/ 
壁付け 計 1  10.3  
D 
電磁ローレンジ 1 12.4 12.4 0.45 0.60 0.45
2.4×1.1 2.64 0.34 3,181 
フードⅡ/中負荷/ 
壁付け 
立体炊飯器 1 15.3 15.3 0.79 0.69 1.3
計 2  27.7  
E 
回転釜 1 13.5 13.5 1.26 1.01 0.85
2.3×1.1 2.53 0.52 4,687 
フードⅠ/中負荷/ 
壁付け 
スチコン 1 12.4 12.4 1.035 0.665 1.395
ブラストチラー 1 1.18 1.18 1.20 0.88 0.8
計 3  27.08  
         13,894  
 
(3) 国内の基準に基づく必要換気量の算定 
国内の基準に基づく必要換気量は、①定格容量 30ｍ3/(kW･h)、②面風速 0.3m/s、③換気回数 20 回/h(電化厨
房)で算出した最も大きな数値を用いる。国内の基準に基づく必要換気量の算定結果を表 1.9 に示す。厨房の
容積は 197.6m2より、換気回数に基づく必要換気量は 3,952 m3/h となり、結果として面風速(0.30m/s)で算出し
た風量が、最も大きくなることから 10,703m3/h を国内基準で算出した必要換気量とする。 
 
表 1.9 国内の基準に基づく必要換気量の算定結果 
フード 調理機器 台数 
電気容量[kW] 機器寸法[m] フード ①定格容量 ②面風速 
1 台 
当り 


















電磁調理器 1 8.0 8.0 0.90 0.75 0.80
1.65×1.05 1.73 30 345 0.3 1,868IH フライヤ 1 3.5 3.5 0.40 0.75 0.80
計 2  11.5  
B 
スチコン 1 10.1 10.1 0.847 0.771 0.757
1.1×1.1 1.21 30 303 0.3 1,307
計 1  10.1  
C 
茹で麺器 1 10.3 10.3 0.45 0.64 0.75
0.8×0.85 0.68 30 309 0.3  734 
計 1  10.3  
D 
電磁ローレンジ 1 12.4 12.4 0.45 0.60 0.45
2.4×1.1 2.64 30 831 0.3 2,851立体炊飯器 1 15.3 15.3 0.79 0.69 1.3
計 2  27.7  
E 
回転釜 1 13.5 13.5 1.26 1.01 0.85
2.3×1.1 2.53 30 812 0.3 2,732
スチコン 1 12.4 12.4 1.035 0.665 1.395
ブラストチラー 1 1.18 1.18 1.20 0.88 0.8
計 3  27.08  



















表 1.10 各基準による必要換気風量の比較 
フード 調理機器 台数 
電気容量 
[kW] 
























電磁調理器 1 8.0 
1.65×1.05 1.73 1,127 0.18 3,348 0.54 1,868 0.3 
IH フライヤ 1 3.5 
B スチコン 1 10.1 1.1×1.1 1.21 1,171 0.27 1,841 0.42 1,307 0.3 
C 茹で麺器 1 10.3 0.8×0.85 0.68 841 0.34 837 0.34 734 0.3 
D 
電磁ローレンジ 1 12.4 
2.4×1.1 2.64 1,146 0.12 3,181 0.34 2,851 0.3 
立体炊飯器 1 15.3 
E 
回転釜 1 13.5 
2.3×1.1 2.53 818 0.09 4,687 0.52 2,732 0.3 スチコン 1 12.4 
ブラストチラー 1 1.18 
       5,103  13,894  9,493  
 











フード B 1,310 250 
フード C 740 740 
フード D 2,860 1,500 
天井排気口(EA1) 250 250 
天井排気口(EA2) 450 450 
食品庫 410 450 
















吹出し口面風速を 0.5m/s以下にするためには、3,700 m3/hの風量では 2.1m2以上の吹出し面積が必要となる。
施工性も考慮し、天井置換換気の給気口を 1.2m×0.6m を 1 ユニットとして、天井面に 4 箇所設置することと
した。 
  































業大学卒論生･中川純代氏(現 平塚市役所)には実験結果の取りまとめや CFD 解析など多大なるご協力を賜り
ました。千葉大学大学院工学研究科･川瀬貴晴教授、研究当時、武蔵工業大学大学院生･安達聡子氏、研究当
時、武蔵工業大学研究生･江戸有希子氏(現 関電工)、研究当時、武蔵工業大学 卒論生 中澤徳史氏はじめとす
る武蔵工業大学 大学院生･卒論生、千葉大学学生の皆様に多大なるご協力を賜りました。 
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CFD 解析の結果から直接捕集率(Direct Capture Efficiency:以降、DCE と記す)を算定しフードの捕集性状を評





























































学位論文題目：Title of Paper 
Study on Ceiling Supply Displacement Ventilation System in a Commercial Kitchen 
論文要旨：Summary 
In Japan, the size of the food service industry increases during periods of high economic growth. The 
industry has exhibited a decreasing trend since the economic peak in 1997. More recently, during the fiscal 
year 2011, the industry witnessed a depression to the 22 trillion yen level; this occurred in the aftermath of 
the Great East Japan Earthquake, which struck in March of that year. An improvement to 23 trillion yen 
followed in the financial year 2012.  
 
A large sector of the Japanese food service industry is identified as the ’meal section’. This sector constitutes 
restaurants, company cafeterias, and hospital meal caterers, representing approximately 80% of the overall 
industry. It is vital to maintain the health of the industry workers and improve their productivity. One of the 
main concerns is the thermal environment of commercial kitchens, which should be appropriately controlled. 
However, the cost of the energy needed to supply ventilation and air conditioning in commercial kitchens is 
exceptionally high. This has subsequently resulted in energy conservation becoming an important issue in 
this sector. Commercial kitchen ventilation standards rely on the heating, ventilating, and air conditioning 
(HVAC) systems. The energy consumption is directly influenced by the rates of ventilation.  
Establishing an energy efficient HVAC system in commercial kitchens is vitally important. This would 
require engineering smooth exhaust hood capture, which limits thermal plume diffusion and minimizes the 
amount of ventilation required in the cooking area. This necessitates still conditions in a kitchen. Thus, 
suppressing the thermal plume above an electric cooking apparatus is essential. Disturbance in a kitchen can 
occur through cooking, the movement of the staff, and the inlet airflow from the HVAC system. To 
minimize the influence of airflow and cooking operator disturbances, installation of side panel exhaust hoods, 
which are recommended in the United States, has been suggested to increase the efficiency of hood capture 
 
The displacement ventilation (DV) system is an alternative method for controlling airflow disturbance. This 
study examines the applicability of a DV system in commercial kitchens using Computational Fluid 
Dynamics (CFD) analysis and experimental investigations. Comparisons are made to general DV systems, 
and the HVAC system with VHS and punkah louver. Differences are investigated in the thermal 
environment and energy conservation when supply openings are installed at the wall or on the ceiling. The 
effectiveness of ceiling mounted supply openings for DV systems is also examined, considering the limited 
of floor space in Japanese kitchens. Furthermore, the objective is to examine if it is possible to reduce the 
usual ventilation rate requirements of electric commercial kitchens in Japan. DV systems, with 
ceiling-mounted supply openings, were installed in the small commercial kitchen of a family restaurant; the 





operational company cafeteria to gauge the kitchen functionality. 
 
This thesis is divided into the following chapters: 
 
Chapter 1: This section presents an introduction to the issues regarding the effectiveness of the ventilation 
rates and systems currently used in the commercial kitchens of the Japanese food service industry. This 
introduction describes the significance and purpose of the DV systems aimed at commercial kitchens in 
Japan. 
 
Chapter 2: This paper presents two types of DV system that are investigated by CFD simulations and 
experiments. In case 1, the conventional displacement ventilation with supply openings installed on the walls 
is studied. Case 2 investigates the supply outlet installed on the ceiling. The indoor temperature and tracer 
gas concentrations are compared to the results from case 1. Additionally, the indices of ventilation efficiency, 
e.g., Direct Capture Efficiency (DCE) and Effective Ventilated Volume (EVV), are calculated on the basis of 
the CFD results. 
This paper also introduces the thermal environment and ventilation performance of a full-scale mock-up 
kitchen model with two types of ventilation systems, namely the DV system with ceiling supply openings 
and the conventional HVAC system with VHS and punkah louver. In the experiments, the ventilation 
systems are compared in order to evaluate air temperature and contaminant concentration distributions in the 
kitchen. In the CFD simulations, the positions of the supply opening of displacement ventilation are studied. 
Three types of commercial kitchens are modeled using the CFD simulation, which are kitchens for European, 
Japanese, and Chinese restaurants. 
 
Chapter 3: The DV system is suitable for electric commercial kitchens because it does not disturb the thermal 
plume over the electrical cooking apparatus. This paper presents the experimental results for the DV system 
in a laboratory room where three cooking apparatus (i.e., electrical fryer, griddle, and range) and an exhaust 
hood above are installed. The influence of the disturbance due to the cooking operation in the indoor 
environment, the effects of the side panels of the exhaust hood, and the ceiling exhaust opening are examined. 
The DV system with the ceiling mounted supply openings is also studied. This system is compared with 
general DV set-ups with wall mounted supply openings and local air conditioning systems, which are very 
popular in Japanese kitchens. 
 
Chapter 4: The application of a ceiling mounted supply opening with the DV system is examined in a real 
kitchen. Following the research stage, the DV system with ceiling openings is installed in the working 
kitchen of a casual restaurant. This paper shows the results of the CFD simulation and experimental 
investigations conducted when the DV system is employed in real kitchens. For the experiments, a full-scale 
mock-up kitchen model, including a moving panel to simulate cooking disturbance, is constructed to 
compare the DV system with the conventional local ventilation system. The CFD simulation is carried out to 
determine the details of the system, such as the position of the ceiling openings, etc.  





consumption in a real kitchen, where the DV system was applied. The results show that the DV system can 
improve the thermal environment in a real kitchen and reduce the energy consumption of the HVAC system. 
Even if the ventilation rate was decreased in the DV system, the thermal environment remains almost the 
same as the conventional local cooling system with larger ventilation rates. This paper also shows that the 
estimated cooling period of the DV system with outdoor air is much longer than that of the conventional 
system. 
 
Chapter 5: The previous chapters, which included the CFD simulations and experiments in a small-sized 
electric commercial kitchen, show that the DV system with ceiling supply openings is suitable for electric 
commercial kitchens. This is because the DV system does not disturb the thermal plume over the electric 
cooking apparatus. This paper presents field measurements of hood capture efficiency and thermal 
environment in a medium-sized electrical commercial kitchen, during summer and winter conditions. The 
measured data of the DV system with ceiling supply openings and the conventional HVAC system are 
compared. The CFD simulation is also conducted to study the proper positioning of the supply openings. 
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